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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения города Омска была разработана с целью обеспечения надежного и 

качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 

2033 года. 

Схема теплоснабжения города Омска утверждена Приказом Минэнерго России №895 от 

17.10.2018 года. 

Схема теплоснабжения определила стратегию и единую политику перспективного развития 

централизованных систем теплоснабжения города. 

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития си-

стемы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального об-

разования городской округ город Омск Омской области, определение необходимых мероприятий 

и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и 

энергоисточников. 

Целями выполнения актуализации схемы теплоснабжения являются: 

 учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы 

утвержденной схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию; 

 актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового 

года утвержденной схемы; 

 рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проек-

тов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; 

 мониторинг и актуализация тарифных последствий; 

 актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Книга дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснаб-

жения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекоменда-

циями по разработке схем теплоснабжения. Книга включена в состав Обосновывающих ма-

териалов с целью наглядности описания замечаний и предложений к проекту актуализации 

схемы теплоснабжения на 2021 год. 

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения 

сопровождать аналогичной книгой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ 

УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2033 

ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) 

В соответствии с положением о комиссии по рассмотрению схем теплоснабжения 

Минэнерго России направило на рассмотрение проект актуализации схемы теплоснабжения го-

рода Омска до 2033 года (актуализация на 2019 год) членам комиссии. 

Состав комиссии по рассмотрению схем теплоснабжения: 

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 

• Управление регулирования в сфере ЖКХ ФАС России 

• ОАО «ВТИ» 

• АО «Техническая инспекция ЕЭС» 

• Ассоциация «Совет производителей энергии» 

• Ассоциация «НП Совет рынка» 

• НП «Российское теплоснабжение» 

• НП «Энергоэффективный город» 

Полученные по результатам рассмотрения актуализации схемы теплоснабжения на 2019 

год предложения и замечания представлены на Рисунок 1.1. 
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Рисунок 1.1 Предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Омска 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ 

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Администрацией города Омска был организован сбор предложений по актуализации 

Схемы, который осуществляется по электронному адресу: dgh@admomsk.ru. 

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, 

предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации 

Схемы на 2021 год принимались до 01.03.2020. 

Поступившие в адрес Администрации города Омска предложения от теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы на 2021 год: 

• Предложение по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от АО «Омскшина» 
- Рисунок 2.1 

• Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от АО «ОНИИП» - 
Рисунок 2.2 

• Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Новострой 
КПД «Академический» - Рисунок 2.3 

• Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от застройщика По-
пова М.Т. и ООО «Престиж-Строй» - Рисунок 2.4 

• Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Комплекс-
теплосервис» - Рисунок 2.5 

• Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Тепловая 
компания» - Рисунок 2.6 

• Предложения по внесению данных инвест.программы ООО «ТГКом» в актуализа-
цию схемы теплоснабжения г.Омска – Рисунок 2.7 

• Предложение по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от РЭК Омской об-
ласти по объему отпуска тепловой энергии с коллекторов на 2021 год от 30.04.2020 
– Рисунок 2.8 

• Предложение по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от РЭК Омской об-
ласти по объему отпуска тепловой энергии с коллекторов на 2021 год от 23.10.2020 
– Рисунок 2.9 

В соответствии с Постановлением «Об организации и проведении публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Омска на период до 

2032 года» была организована выставка, экспозиция демонстрационных материалов по проекту 

актуализации схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года. Материалы по про-

екту актуализации схемы теплоснабжения города Омска, а также информация о составе, месте 

нахождения, приёмных днях и часах проведения публичных слушаний по проекту актуализации 

схемы теплоснабжения города Омска были опубликованы в средствах массовой информации и 

на официальном сайте Администрации города Омска в компьютерной сети «Интернет». 

К моменту проведения публичных слушаний (20 ноября 2020 года) по проекту актуализации 

схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 года получены следующие вопросы, 

предложения и замечания: 

• Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от Администрации го-

рода Омска – Рисунок 2.10 
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• Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от МП г.Омска «Тепло-

вая компания» - Рисунок 2.11 

• Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от ООО «Теплогенери-

рующий комплекс» - Рисунок 2.12 

• Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от Минэнерго Омской 

области – Рисунок 2.13 

В соответствии с положением о комиссии по рассмотрению схем теплоснабжения 

Минэнерго России направило на рассмотрение проект актуализации схемы теплоснабжения го-

рода Омска до 2033 года (актуализация на 2021 год) членам комиссии. 

Состав комиссии по рассмотрению схем теплоснабжения: 

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 

• Управление регулирования в сфере ЖКХ ФАС России 

• ОАО «ВТИ» 

• АО «Техническая инспекция ЕЭС» 

• Ассоциация «Совет производителей энергии» 

• Ассоциация «НП Совет рынка» 

• НП «Российское теплоснабжение» 

• НП «Энергоэффективный город» 

Полученные по результатам рассмотрения актуализации схемы теплоснабжения на 2021 

год предложения и замечания представлены на Рисунок 2.14. 
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Рисунок 2.1 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от АО «Омскшина» 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД) 

52401.ОМ-ПСТ.017.000 29 

 

Рисунок 2.2 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от АО «ОНИИП» 
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Рисунок 2.3 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Новострой КПД 

«Академический» 
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Рисунок 2.4 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от застройщика Попова М.Т и 

ООО «Престиж-Строй» 
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Рисунок 2.5 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Комплекстеплосер-

вис» 
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Рисунок 2.6 Предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Омска от ООО «Тепловая компания» 
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Рисунок 2.7 Предложения по внесению данных инвест.программы ООО «ТГКом» в актуализацию схемы 

теплоснабжения г.Омска 
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Предложения РЭК Омской области по объему отпуска тепловой энергии с коллекторов на 

2021 год 

Наименование организации 
Объем отпуска т/энергии с 

коллекторов, Гкал 

АО "Омский НИИ приборостроения" 157715 

ООО "Теплогенерирующий комплекс" 537037 

ООО "ПТЭ" ул.Володарского,1/2 3566 

ООО "ПТЭ" 2-я Поселковая 65/1 24316 

ООО "ПТЭ" ул. 28 я Северная, 16А 25397 

ООО "ПТЭ" ул.С.Тюленина ,18 , к.2 3105 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Ростовка 27301 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Ключи 21333 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Входной 45119 

ООО "Малая генерация" 27775 

АО "Омский завод транспортного машиностроения" 192517 

ПАО "Омскшина" 638401 

АО "Омский каучук" 1548790 

ООО "Тепловая компания" 90628 

МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч. 954803 

Ноябрьская, 15 (п. Осташково) 208 

Котельная Карбышево-2 604 

Котельная по ул. Поморцева 50/1 (п. Новая Станица) 294 

Котельная по ул.Гуртьевской дивизии, 7 (п.Карьер) 593 

Котельная п.Береговой 53356 

4 Ленинградская, 48 6057 

Котельная 19-я Марьяновская 24594 

Котельная п.Загородный 13158 

Котельная п. Большие Поля 10778 

Котельная по ул.Авиагородок -9а 89593 

Котельная по ул.Перова,43 95728 

Котельная по ул.Мельничная-2 110694 

Котельная по ул. 1Красной Звезды 49 38111 

Котельная по ул.К.Заслонова-2 99743 

Котельная п.Черемуховское 746 

Котельная по ул.4 Северная, 180 86288 

Котельная 14 В/городок 72 (п. Черемушки) 35000 

Котельная п.Светлый 42785 

Котельная п.Крутая Горка  51170 

Котельная п. Степной (ул. 40 лет Ракетных войск, 23) 10871 

Котельная по ул. Дмитриева, 8 к.5 (Кристалл) 43817 

Котельная по ул. Архиепископа Сильвестра, 21 19368 

Котельная по ул. Каховская, 3 75880 

Котельная по ул. Завертяева, 32 45370 

АО ТГК-11, в т.ч. 8881290 

пар 2657690 

вода 6223600 
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Наименование организации 
Объем полезного отпуска 

т/энергии, Гкал 

АО "Омск РТС", в т.ч. 7 248 030,0 

пар 19 460,0 

вода 7 228 570,0 

Рисунок 2.8 Предложение по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от РЭК Омской области по 

объему отпуска тепловой энергии с коллекторов на 2021 год от 30.04.2020 
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Наименование организации 
Объем отпуска т/энергии с 

коллекторов, Гкал 

АО "Омский НИИ приборостроения" 157715 

ООО "Теплогенерирующий комплекс" 537037 

ООО "ПТЭ" ул.Володарского,1/2 5721 

ООО "ПТЭ" 2-я Поселковая 65/1 24316 

ООО "ПТЭ" ул. 28 я Северная, 16А 27339 

ООО "ПТЭ" ул.С.Тюленина ,18 , к.2 4911 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Ростовка 27301 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Ключи 21333 

ООО "Комплекстеплосервис" п. Входной 45593 

ООО "Малая генерация" 27775 

ООО "Мечта" 3617 

АО "Омский завод транспортного машиностроения" 201189 

ПАО "Омскшина" 633417 

АО "Омский каучук" 1548790 

ООО "Тепловая компания" 90628 

МП г. Омска "Тепловая компания", в т.ч. 962017 

Ноябрьская, 15 (п. Осташково) 208 

Котельная Карбышево-2 604 

Котельная по ул. Поморцева 50/1 (п. Новая Станица) 294 

Котельная по ул.Гуртьевской дивизии, 7 (п.Карьер) 593 

Котельная п.Береговой 53383 

4 Ленинградская, 48 6057 

Котельная 19-я Марьяновская 24594 

Котельная п.Загородный 13158 

Котельная п. Большие Поля 10778 

Котельная по ул.Авиагородок -9а 89593 

Котельная по ул.Перова,43 95938 

Котельная по ул.Мельничная-2 110936 

Котельная по ул. 1Красной Звезды 49 38111 

Котельная по ул.К.Заслонова-2 99743 

Котельная п.Черемуховское 746 

Котельная по ул.4 Северная, 180 87058 

Котельная 14 В/городок 72 (п. Черемушки) 35606 

Котельная п.Светлый 47378 

Котельная п.Крутая Горка  51192 

Котельная п. Степной (ул. 40 лет Ракетных войск, 23) 10871 

Котельная по ул. Дмитриева, 8 к.5 (Кристалл) 43817 

Котельная по ул. Архиепископа Сильвестра, 21 19572 

Котельная по ул. Каховская, 3 75880 

Котельная по ул. Завертяева, 32 45910 

АО ТГК-11, в т.ч. 8881290 

пар 2657690 

вода 6223600 
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Наименование организации 
Объем полезного отпуска 

т/энергии, Гкал 

АО "Омск РТС", в т.ч. 7 248 030,0 

пар 19 460,0 

вода 7 228 570,0 
Рисунок 2.9 Предложение по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от РЭК Омской области по 

объему отпуска тепловой энергии с коллекторов на 2021 год от 23.10.2020 
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Рисунок 2.10 Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от Администрации города Ом-

ска 
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Рисунок 2.11 Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от МП г.Омска «Тепловая компа-

ния» 
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Рисунок 2.12 Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от ООО «Теплогенерирующий 

комплекс» 
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Уважаемый Евгений Викторович! 

 

По результатам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения города Омска на период до 2033 
года Минэнерго Омской области обозначены ряд вопросов (прилагается).  

Прошу рассмотреть прилагаемый перечень замечаний, о результатах рассмотрения проинфор-
мировать Минэнерго Омской области в возможно короткий срок. 
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Заместитель Министра                                                                           В.О. 
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Приложение 

 

Замечания по проекту схемы теплоснабжения город Омска  

на период до 2033 года 

 

1. В соответствии с рис. 1.8 «Проектируемый коэффициент 
теплофикации» прогнозируется снижение коэффициента ТЭЦ-3 при 
неизменном уровне установленной электрической мощности 
турбоагрегатов, причины снижения.  

2. Отсутствие информации в части подключения планируемого к 
строительству Омского кадетского военного корпуса на 560 мест.  

3. Будет ли маркировка турбоагрегатов ТЭЦ-4 (т-100/120-130), при 
отсутствии динамики изменения установленной мощности, 
целесообразность модернизации.  

4. В соответствии со схемой с 2024 года запланирована к вводу в 
эксплуатацию одна новая котельная по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, 
указанная котельная будет являться объектом строительства или 
реконструкцией действующей котельной 2.35.  

5. В соответствии с перспективными объемами теплоносителя с 
учетом реализуемых мероприятий по новому строительству, реконструкции 
трубопроводов и переводу потребителей с открытой схемы горячего 
водоснабжения на закрытую схему прогнозируется значительное 
сокращение показателя снижения подпитки сетевой воды. Необходимо 
отобразить конкретные мероприятия по снижению подпитки сетевой воды. 

6. В таблице 6.2. «Предложения по выводу из эксплуатации 
оборудования энергоисточников города Омска» капитальные затраты на 
мероприятия по выводу котельных из эксплуатации отсутствуют.   

7. Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4 определена на 2025-2026 
годы, верно ли определен период выполнения работ (сдвиг срока 
выполнения).  

8. В соответствие с Таблицей 6.9. «Температурный график отпуска 
тепловой энергии источников тепловой энергии (мощности) города Омска» 
на котельной 1.01. ул. Карбышево температура теплоносителя в подающем 

теплопроводе принята 80С (разность в подающем и обратном 

трубопроводе 20С), чем обоснован соответствующий график.  
9. В соотв с тем пргнозир то-то Повышение удельного расхода 

топлива на выработку теплоэнергии для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и снижение 
удельного расхода топлива на выработку электроэнергии. За счет чего 
увеличение удельного расхода топлива без изменения фактического 
отпуска, обосновать, разработаны ли мероприятия по снижению удельного 
расхода топлива.  
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10. Отсутствуют данные о включении экономической зоны 
«Авангард» в схему теплоснабжения, планируемом обеспечении теплом 
указанной зоны.  

11. ООО «ТГКом» 3 теплоисточника: котельная 5.24 по ул.30-я 
Северная, 65/1, котельная 5.23 по ул. 22-го Партсъезда, 97, котельная 5.42 
по ул. Завертяева, 9.  В соответствии со схемой теплосетевыми 
организациями являются АО "Электротехнический комплекс", АО «Омская 
региональная энергетическая компания», ОАО"Омскметаллоптторг", ОАО 
"Омсктехоптторг". Фактически ОАО "Омскметаллоптторг", ОАО 
"Омсктехоптторг" деятельность по передаче тепловой энергии не 
осуществляют, вместо них ООО "Региональные тепловые сети". 

12. В части диспетчеризации отсутствуют сведения о внедрении 
системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Приказом 
Минстроя России от 4 июня 2020 года №305/пр.  

13. Почему при расчете радиуса эффективного теплоснабжения 
(таблица 3.17) условный диаметр ограничен 500 мм.  

14. В схеме не отражено строительство ПНС-15, подключение 
строящегося спортивного комплекса «Арена Омск», а также о перспективной 
застройке микрорайона «Зеленной реки» (120 Гкал).  

 

Рисунок 2.13 Замечание по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска от Минэнерго Омской области 
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Рисунок 2.14 Предложения и замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Омска на 

2021 год 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, К 

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения согласно предложениям, полученных при утверждении 

схемы теплоснабжения города Омска до 2033 года (актуализация на 2019 год) приведен Таблица 

3.1. 

Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения согласно предложениям по актуализации схемы теплоснаб-

жения на 2021 год приведен Таблица 3.2. 

Все поступившие вопросы, предложения и замечания к проекту актуализации схемы тепло-

снабжения города Омска на период до 2033 года рассмотрены, по каждому предоставлен соот-

ветствующий ответ, комментарий. Комментарии к замечаниям по актуализации схемы тепло-

снабжения предоставлены в Таблица 3.3. 

Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения согласно предложениям и замечаниям, полученных при 

утверждении схемы теплоснабжения города Омска до 2033 года (актуализация на 2021 год) при-

веден Таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 Таблица поступивших предложений и ответов на предложения к проекту схемы теплоснабжения города Омска (актуализация на 2019 год) по письму Минэнерго России от 

19.10.2018гю N ВК-10890/09 

N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

1 
Глава 1, часть 2, 
стр.39 

некорректно указано количество источников, 
входящих в теплоэнергетический комплекс по 
состоянию на 01.01.2018 (179 источников).  

Необходимо указать 177 источников (стр. 27 
книги 1). 

Количество источников тепло-
вой энергии приведено в соот-
ветствие по тесту схемы тепло-
снабжения 

2 
Глава 1, часть 2, 
стр.39 

общая установленная тепловая мощность ис-
точников города Омска, обеспечивающая покры-
тие присоединенной тепловой нагрузки по со-
стоянию на 01.01.2018 на стр. 39 составляет 9 
196,8 Гкал/ч, однако суммарная установленная 
мощность за тот же период по источникам, при-
веденная в таблицах 2.2, 2.8, 2,16, 2.21 книги 1, 
равна 9 170,78 Гкал/ч 

 

Скорректировано по тексту, об-
щая установленная тепловая 
мощность источников по состо-
янию на 01.01.2018 год состав-
ляет 9 170,78 Гкал/ч 

3 
Глава 1, часть 2, 
стр.62 

установленная тепловая мощность ведомствен-
ных и производственных источников в текстовой 
части на стр. 62 книги 1 на 2016 год приведена - 
4 015,5 Гкал/ч, в 2017 г. она составляет 3 979,15 
Гкал/ч (таблица 2.21 книги 1) 

 

установленная тепловая мощ-
ность ведомственных и произ-
водственных источников в тек-
стовой части скорректирована, 
по состоянию на 01.01.2018 год 
составляет 3979,15 Гкал/ч 

4 Глава 1, часть 3  
представить информацию по сетям горячего во-
доснабжения 

Приложение 2, часть 1, Главы 1 
дополнено информацией по се-
тям горячего водоснабжения, в 
Главе 1, части 3 добавлена 
ссылка 

5 Глава 1, часть 3  

представить более подробную информацию по 
организации коммерческого учета, указав общее 
количество потребителей, в т.ч. потребителей, 
где приборы установлены, где требуется уста-
новка приборов, где установка приборов не обя-
зательна, а также привести конкретные планы 
по годам о завершении мероприятий по уста-
новке приборов учета 

пп. 3.16 Главы 1 дополнен таб-
лицами, текст дополнен инфор-
мацией об общем количестве 
потребителей, в т.ч. потребите-
лей, где приборы установлены, 
где требуется установка прибо-
ров, где установка приборов не 
обязательна 

6 
Глава 1, часть 3, 
стр. 106 

в ссылке на приложение 2 книги 1 по размеще-
нию бесхозяйных сетей некорректно указан но-
мер таблицы: таблица 6.1 в указанном приложе-
нии отсутствует. 

 Ссылка исправлена 

7 
Глава 1, прило-
жение 2, стр. 247 

 
необходимо привести в соответствие обозначе-
ние номеров таблиц 

обозначение номеров таблиц 
приведено в соответствие 
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N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

8 
Глава 1, прило-
жение 2 

таблицы 5.1 и 5.2 приложения 2 «Тепловые сети 
города» книги 1 представлены некорректно: 
а) итоговое значение протяженности сетей в 
таблице 5.1 (5 706,05 м) не совпадает со значе-
ниями, указанными в постановлениях Админи-
страции города Омска (4 685,45 м); 
б) в таблице 5.2 указана протяженность тепло-
вых сетей, принятых на обслуживание МП го-
рода Омска «Тепловая компания», - 12 000 м, а 
в Утверждаемой части на стр. 285 указано зна-
чение 9 458,2 м. После таблицы 5,2 приведены 
таблицы, не имеющие названия. 

 

Глава 1, приложение 2, п. 5 
«Перечень выявленных бесхо-
зяйных тепловых сетей» и 
п. 13 «Решения по бесхозяй-
ным тепловым сетям» Утвер-
ждаемой части скорректиро-
ваны с учетом актуальных дан-
ных. 
Значения протяженности теп-
ловых сетей приведены в соот-
ветствие 

9 Глава 1, часть 4  

целесообразно представить перечень котель-
ных, находящихся в зоне радиуса эффективного 
теплоснабжения источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 

Добавлен перечень котельных, 
находящихся в зоне радиуса 
эффективного теплоснабжения 
источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой энер-
гии 

10 Глава 1, часть 5 

в таблице 5.6 «Изменение тепловых нагрузок 
потребителей тепловой энергии» некорректно 
приведены тепловые нагрузки на 01.01.2018 по 
ТЭЦ и КРК 

 

При актуализации на 2021 год 
значения подключенных тепло-
вых нагрузок приведены в соот-
ветствие 

11 Глава 1, часть 5 

в таблицах 5.10 и 5.11 требует пояснения вели-
чина фактической расчетной тепловой нагрузки 
на коллекторах при -37 °С (без выборки по гра-
фику и с выборкой по графику) 

 

Значения в таблицах п.5.7 
«Сравнение величины договор-
ной и расчетной тепловой 
нагрузки по зоне действия каж-
дого источника тепловой энер-
гии» дополнены пояснениями 
определения представленных 
показателей. 

12 Глава 1, часть 5  

целесообразно выполнять расчет фактической 
тепловой нагрузки на коллекторах источников по 
достигнутому максимуму тепловых нагрузок, 
приведенному к расчетной температуре наруж-
ного воздуха 

При актуализации на 2021 год 
расчет выполнен согласно ме-
тодическим указаниям по раз-
работки схем теплоснабжения 

13 Глава 1, часть 6  необходимо указать, присоединенная тепловая Согласно выводу сравнения ве-
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N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

нагрузка в горячей воде — это договорная вели-
чина или фактическая 

личины фактической и договор-
ной нагрузок в части 5, в каче-
стве базовых нагрузок прини-
маются договорные величины. 

14 Глава 1, часть 6  
не приведены тепловые потери в тепловых се-
тях от производственных котельных 

В связи с отсутствием инфор-
мации по сетям производствен-
ных котельных указание потерь 
в тепловых сетях не представ-
ляется возможным. 

15 
Глава 1, часть 6, 
стр. 163 

балансы составлены по договорной нагрузке, но 
в тексте говорится, что на основании расчетной 
нагрузки. Необходимо построить баланс тепло-
вой мощности и присоединенной тепловой 
нагрузки используя договорную и расчетную 
тепловую нагрузку. 
Балансы тепловой мощности содержат дефи-
циты, необходимо представить пояснения по их 
ликвидации. Анализ, представленный на стра-
нице 163, требует дополнительного проработки. 

 

Согласно выводу сравнения ве-
личины фактической и договор-
ной нагрузок в части 5, в каче-
стве базовых нагрузок прини-
маются договорные величины 

16 Глава 1, часть 7 

сведения по балансам ВПУ и подпитки пред-
ставлены не по всем котельным МП города Ом-
ска «Тепловая компания» и ведомственным ко-
тельным 

 

В части 7 «Балансы теплоноси-
теля» представлены котельные 
с наличием водоподготовитель-
ной установки. Если на котель-
ной организована подпитка теп-
лосети из сетей Горводока-
нала, она в балансах ВПУ не 
указывалась. 

17 
Глава 1, прило-
жение 1, раздел 
2 

 
Дополнить недостающей информацией о парко-
вом ресурсе энергетических котлов Омской 
ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной 

При актуализации схемы тепло-
снабжения на 2021 год добав-
лена недостающая информа-
ция 

18 Глава 2  
целесообразно представить обеспеченность 
населения жильем на базовый и расчетный пе-
риоды 

Глава 2 дополнена данными по 
обеспеченности населения жи-
льем на базовый и расчетный 
периоды 

19 Глава 2  
необходимо представить прогнозы приростов 
тепловой энергии (теплоносителя) в расчетных 
элементах территориального деления 

Прогноз приростов тепловой 
энергии (теплоносителя) в рас-
четных элементах территори-
ального деления представлен в 
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N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

п. 4.1 Главы 2 

20 Глава 2  
необходимо представить перечень объектов 
теплопотребления, подключенных к тепловым 
сетям, в период, предшествующий актуализации 

В Главу 2 добавлен перечень 
объектов теплопотребления, 
подключенных к тепловым се-
тям, в период, предшествую-
щий актуализации 

21 Глава 2 
представлена информации о расторжении дого-
воров теплоснабжения. Целесообразно предста-
вить анализ причин их невыполнения 

 
Причины расторжения догово-
ров указаны в п.1 Главы 2 

22 Глава 3  

необходимо представить сведения о калибровке 
электронной модели. Кроме того, целесооб-
разно представить изменения гидравлических 
режимов, определяемые в порядке, установлен-
ном методическими указаниями по разработке 
схем теплоснабжения, с учетом изменений в со-
ставе оборудования источников тепловой энер-
гии, тепловой сети и теплопотребляющих уста-
новок за период, предшествующий актуализа-
ции схемы теплоснабжения 

Глава 3 дополнена сведениями 
о калибровке электронной мо-
дели (п.12) 

23 Глава 4  

при составлении балансов тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки следует учи-
тывать существующую на базовый период теп-
ловую мощность источников тепловой энергии 
(по ТЭЦ-3, КРК и котельным МП города Омска 
«Тепловая компания» принята мощность с уче-
том ввода нового оборудования) 

Балансы тепловой мощности и 
перспективной тепловой 
нагрузки составлены согласно 
указаниям 

24 Глава 4 
комментарии к таблицам 4.2-4.5, 4.7 представ-
лены некорректно 

 

Скорректированы комментарии 
к таблицам, указаны правиль-
ные года увеличения установ-
ленной тепловой мощности по 
котельным 

25 
Глава 4, раздел 
2 

отсутствуют пояснения в части прогнозируемого 
дефицита тепловой мощности на Омской ТЭЦ-3 
в 2018 и 2019 годах в размере -130,21 Гкал/ч и -
160,27 Гкал/ч соответственно, на Омской ТЭЦ-2 
в 2033 году в размере -2,59 Гкал/ч и на Киров-
ской районной котельной в 2018, 2020 и 2022 го-
дах в размере -2,82 Гкал/ч, -6,62 Гкал/ч и -10,51 
Гкал/ч соответственно 

 

В рамках актуализации схемы 
теплоснабжения на 2021 год 
приведены пояснения в части 
прогнозируемого дефицита теп-
ловой мощности. 
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N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

26 Глава 4 
некоторые пьезометрические графики представ-
лены с переворотом циркуляции. Необходимо 
представить пояснения 

 
Глава 4, п. 8, дополнен поясне-
ниями 

27 Глава 5  

представить технико-экономическое сравнение 
вариантов перспективного развития систем теп-
лоснабжения городского округа и - обоснование 
выбора приоритетного варианта перспективного 
развития систем теплоснабжения 

Приоритетный вариант разви-
тия системы теплоснабжения 
города Омска выбран при раз-
работке схемы теплоснабжения 
в 2014 году. 
При актуализации схемы тепло-
снабжения на 2019 год предла-
гаемые изменения не имеют 
влияния на технико-экономиче-
ские показатели приоритетного 
варианта. 

28 Глава 8  

необходимо представить обоснования предло-
жений по реконструкции тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопроводов. Мероприя-
тия по строительству и реконструкции тепловых 
сетей необходимо разделить по целям строи-
тельства и реконструкции (надежность, исчерпа-
ние эксплуатационного ресурса и т.д.) 

Мероприятия по строительству 
и реконструкции тепловых се-
тей разделены по целям строи-
тельства и реконструкции. 
Глава 8 дополнена обосновани-
ями предложений по рекон-
струкции тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопро-
водов. 

29 Глава 8  

необходимо представить сравнительный анализ 
гидравлических расчетов, представленных в 
приложении 1, подтверждающих обоснован-
ность предложений по реконструкции тепловых 
сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов теп-
ловой нагрузки 

Глава 8 дополнена обосновани-
ями предложений по рекон-
струкции тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопро-
водов. 
Глава 8 дополнена ссылками 
на главу 4, и на главу 8, прило-
жение 1. 

30 Глава 9 

запланированный в схеме период реализации 
основной части мероприятий по переводу потре-
бителей на закрытую схему горячего теплоснаб-
жения (2021-2028 гг.) необходимо привести в со-
ответствие требованиям п. 9 статьи 29 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» 

 

Данная корректировка невоз-
можна, по причине отсутствия 
возможности перевода потре-
бителей г. Омска с открытой 
схемой горячего водоснабже-
ния на закрытую до 2022 года. 
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31 Глава 9 

в таблице 6.1 привести плановые значения по-
казателя «Доля проб горячей воды в тепловой 
сети или в сети горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объеме проб» для ООО 
«Омсктехуглерод» 

 

Таблица 6.1 Главы 9 будет до-
полнена плановыми значени-
ями показателя «Доля проб го-
рячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих 
установленным требованиям 
по температуре в общем объ-
еме проб» для ООО «Омсктех-
углерод» 

32 Глава 9 

общие капитальные затраты на реализацию ме-
роприятий по переводу потребителей на закры-
тую схему горячего водоснабжения по обще-
ственно-деловым зданиям на стр. 16 книги 9 
(174,52 млн руб. с НДС) не совпадают с дан-
ными таблицы 5.5 (243,001 млн руб. с НДС). Та-
кое же несовпадение величин затрат допущено 
по хозяйствующим субъектам (на стр. 16 книги 9 
- 20,20 млн руб., в таблице 5.5 - 23,84 млн руб. с 
НДС) 

 Исправлено 

33 Глава 11  

привести описание изменений показателей 
надежности теплоснабжения за период, предше-
ствующий актуализации схемы теплоснабжения 
с учетом введенных в эксплуатацию новых и ре-
конструированных тепловых сетей 

Глава 11 дополнена описанием 
изменений показателей надеж-
ности теплоснабжения за пе-
риод, предшествующий актуа-
лизации схемы теплоснабже-
ния 

34 Глава 12  

целесообразно включить нормативно- правовые 
акты и (или) договоры (соглашения), подтвер-
ждающие наличие соответствующих источников 
финансирования мероприятий, предложенных в 
схеме 

При актуализации схемы тепло-
снабжения на 2021 год будут 
вставлены документы, подтвер-
ждающие наличие соответству-
ющих источников финансирова-
ния мероприятий, предложен-
ных в схеме 

35 Глава 12  

включить информацию о выполненных меропри-
ятиях на источниках тепловой энергии и тепло-
вых сетях, предусмотренных схемой теплоснаб-
жения Омска 

Информация о выполненных 
мероприятиях добавлена в 
Главу 21 

36 Глава 13  
для теплоисточников не приведены плановые 
показатели величины отношение установленной 

При актуализации схемы тепло-
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тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к 
общей установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии (фактическое значе-
ние за отчетный период и прогноз изменения 
при реализации проектов, указанных в утвер-
жденной схеме теплоснабжения) 

снабжения на 2021 год «Инди-
каторы развития систем тепло-
снабжения» приведены в соот-
ветствии с методическими ука-
заниями по разработке схем 
теплоснабжения. 

37 Глава 13  

Индикаторы развития системы теплоснабжения 
города Омска необходимо представить в соот-
ветствии с требованиями к схемам теплоснаб-
жения. Кроме того необходимо представить их 
анализ, так, например, отсутствует обоснование 
почему ЧЧИУТМ уменьшается на всех источни-
ках, увеличение показателя УРУТ на э/э - с 425,9 
до 444,8 (при УРУТ на т/э - 162,8), при увеличе-
нии доли комбинированной выработки и увели-
чении КИТТ на ТЭЦ-4 АО ТГК-11 

При актуализации схемы тепло-
снабжения на 2021 год «Инди-
каторы развития систем тепло-
снабжения» приведены в соот-
ветствии с методическими ука-
заниями по разработке схем 
теплоснабжения. 

38 Глава 14, стр. 11 

информация, приведенная на странице 11 книги 
14 о том, что расчетный тариф в зоне ответ-
ственности АО «ТГК-11» выше, чем тариф, про-
гнозируемый МЭР на горизонт планирования до 
2031 г. необходимо привести в соответствие 
данным таблицы 2.1 и рисунка 2.1 книги 15 

 

Информация по тарифам в 
сравнении с тарифом по про-
гнозу МЭР приведена в соот-
ветствие 

39 Глава 16 

данные о капитальных затратах на реализацию 
мероприятий в схеме теплоснабжения следует 
привести к сопоставимым условиям: 
- в книге 12 «Обоснование инвестиций в строи-
тельство, реконструкцию и техническое перево-
оружение» капитальные затраты приведены в 
ценах 2018 г. без НДС, а в книге 16 - в ценах 
2018 года с НДС. При пересчете (с учетом НДС 
18 %) соответствующие данные о капитальных 
затратах по источникам теплоснабжения и теп-
ловым сетям не совпадают 

 

В рамках актуализации схемы 
теплоснабжения на 2021 год ка-
питальные затраты приведены 
в соответствие 

40 
Утверждаемая 
часть, раздел 1 

 
необходимо указать существующую на 
01.01.2018 тепловую нагрузку потребителей по 
городу Омску 

Скорректировано 

41 
Утверждаемая 
часть, раздел 5, 

 следует исправить единицы измерения (суммар- Скорректировано 
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стр. 172 ная финансовая потребность в реализацию ме-
роприятий составляет 22 438 350 млн руб-) 

42 
Утверждаемая 
часть, раздел 5 

 
в таблицах 6.1-6.8 указать, в ценах какого пери-
ода приведены величины капитальных затрат 

Скорректировано. Цены ука-
заны на базовый период – 2018 
год. 

43 
Утверждаемая 
часть, раздел 5 

 
в итоговых величинах капитальных затрат в таб-
лицах 6.1-6.8 следует исключить затраты до 
2018 года 

Скорректировано, величины ка-
питальных затрат до базового 
периода исключены. 

44 
Утверждаемая 
часть, раздел 6, 
Глава 7 

 

после проведения дополнительного анализа до-
полнить мероприятиями по продлению ресурса 
и (или) выводу из эксплуатации источников теп-
ловой энергии в связи с физическим износом 
действующего генерирующего оборудования, с 
учетом срока достижения нормативного (инди-
видуального) паркового ресурса, в части: 
ТГ-9 (60 МВт) Омской ТЭЦ-3 (согласно приведен-
ным данным, продленный парковый ресурс ука-
занного оборудования полностью выработан и 
истекает в 2022 году, при этом в схеме тепло-
снабжения отсутствует информация о сроках 
проведения технического освидетельствования, 
мероприятиях по продлению ресурса или выводу 
из эксплуатации данного оборудования); 
энергетических котлов ст. №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 (2 370 т/ч) Омской ТЭЦ-3 (согласно приведен-
ным данным, продленный парковый ресурс ука-
занного оборудования выработан более чем на 
85% и истекает в 2020-2021 годах, при этом в 
схеме теплоснабжения отсутствует информация 
о сроках проведения технического освидетель-
ствования, мероприятиях по продлению ресурса 
или выводу из эксплуатации данного оборудова-
ния); 
ТГ-4 (50 МВт) и ТГ-6 (100 МВт) Омской ТЭЦ-4 (со-
гласно приведенным данным, продленный парко-
вый ресурс указанного оборудования выработан 
более чем на 89% и истекает в 2024 и 2018 годах 
соответственно, при этом в схеме теплоснабже-

Затраты на мероприятия по 
продлению паркового ресурса 
энергетического оборудования 
относятся к категории эксплуа-
тационных затрат, в связи с 
чем они не указаны в инвести-
ционных затратах, указанных в 
материалах схемы теплоснаб-
жения. 
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ния отсутствует информация о сроках проведе-
ния технического освидетельствования, меро-
приятиях по продлению ресурса или выводу из 
эксплуатации данного оборудования); 
энергетических котлов ст. №№ 4, 7, 8 (1 160 т/ч) 
Омской ТЭЦ-4 (согласно приведенным данным, 
нормативный парковый ресурс указанного обору-
дования выработан более чем на 82%, при этом 
в схеме теплоснабжения отсутствует информа-
ция о сроках проведения технического освиде-
тельствования, мероприятиях по продлению ре-
сурса или выводу из эксплуатации данного обо-
рудования); 
ТГ-1 (100 МВт), ТГ-2 (100 МВт), ТГ-3 (175 МВт), 
ТГ-4 (175 МВт), ТГ-5 (185 МВт) Омской ТЭЦ-5 (со-
гласно приведенным данным, парковый ресурс 
указанного оборудования выработан более чем 
на 91% и истекает в 2019-2021 годах, при этом в 
схеме теплоснабжения отсутствует информация 
о сроках проведения технического освидетель-
ствования, мероприятиях по продлению ресурса 
или выводу из эксплуатации данного оборудова-
ния); 
энергетических котлов ст. №№ 1, 2, 3, 4 (1 680 т/ч) 
Омской ТЭЦ-5 (согласно приведенным данным, 
продленный парковый ресурс указанного обору-
дования выработан более чем на 72% и истекает 
в 2019-2020 годах, при этом в схеме теплоснаб-
жения отсутствует информация о сроках прове-
дения технического освидетельствования, меро-
приятиях по продлению ресурса или выводу из 
эксплуатации данного оборудования); 
энергетических котлов ст. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
(635 т/ч) Омской ТЭЦ-2 (согласно приведенным 
данным, парковый ресурс указанного оборудова-
ния истекает в 2019-2022 годах, при этом в схеме 
теплоснабжения отсутствует информация о сро-
ках проведения технического освидетельствова-
ния, мероприятиях по продлению ресурса или 
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выводу из эксплуатации данного оборудования); 
энергетических котлов ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (300 
т/ч) Кировской районной котельной (согласно 
приведенным данным, парковый ресурс указан-
ного оборудования истекает в 2019-2021 годах, 
при этом в схеме теплоснабжения отсутствует 
информация о сроках проведения технического 
освидетельствования, мероприятиях по продле-
нию ресурса или выводу из эксплуатации дан-
ного оборудования). 

45 
Утверждаемая 
часть, раздел 8 

перспективные значения потребления топлива 
ТЭЦ-2 и КРК АО «ОмскРТС» в таблицах 9.5 и 
9.6 представлены некорректно 

 
Перспективные значения по-
требления топлива в таблицах 
скорректированы. 

46 
Утверждаемая 
часть, раздел 8 

увеличение ОНЗТ мазута к 2033 году относи-
тельно 2017 года составит 140 % (на стр. 252 
указано 60 %), необходимо представить поясне-
ния 

 

В рамках актуализации схемы 
теплоснабжения на 2021 год 
был пересмотрена оценка зна-
чений перспективных норма-
тивных запасов топлива: ОНЗТ 
мазута к 2033 году уменьша-
ется на 12,3 % по отношению к 
уровню 2019 года, ОНЗТ ди-
зельного топлива уменьшается 
на 4,6 %. 

47 
Утверждаемая 
часть, раздел 9 

 
в таблице 10.1 необходимо уточнить период ре-
ализации мероприятий 2017-2032 гг 

Скорректировано. В актуализа-
ции схемы теплоснабжения пе-
риод реализации мероприятий 
2020-2033 год 

48 
Утверждаемая 
часть, раздел 12 

 

таблицы 13.1 и 13.2 необходимо скорректиро-
вать, так: 
- итоговое значение протяженности сетей в таб-
лице 13.1 (5 706,05 м) не совпадает со значени-
ями, указанными в постановлениях Администра-
ции города Омска (4 685,45 м) 
- в таблице 13.2 указана протяженность тепловых 
сетей, принятых на обслуживание МП города Ом-
ска «Тепловая компания», 12 000 м, а в текстовой 
части на стр. 285 указано значение 9 458,2 м. По-
сле итогового значения таблицы 13,2 приведена 
таблица, не имеющая названия 

п. 13 «Решения по бесхозяй-
ным тепловым сетям» Утвер-
ждаемой части скорректирован 
с учетом актуальных данных. 
Значения протяженности теп-
ловых сетей приведены в соот-
ветствие. 
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49 
Утверждаемая 
часть 

 

Согласовать мероприятия по техническому пе-
ревооружению генерирующего оборудования, 
сроки их проведения с утвержденной Програм-
мой развития электроэнергетики в Омской обла-
сти на 2018-2022 годы (далее - СиПР региона), а 
также с собственником генерирующего оборудо-
вания в части ТГ-9 (135 МВт) Омской ТЭЦ-4 (в 
схеме теплоснабжения приведена информация 
о техническом перевооружении указанного обо-
рудования в 2018-2019 и 2023-2024 годах, при 
этом в СиПР региона данная информация отсут-
ствует) 

Мероприятия по реконструкции 
тг-9 ТЭЦ-4 согласовано с 
АО «ТГК-11», выполняется в 
рамках программы КОММод 

50 
По тексту схемы 
теплоснабжения 

 

Отразить и учесть в схеме теплоснабжения ин-
формацию о результатах проведенных конку-
рентных отборов мощности на 2018-2019, 2020, 
2021 годы в отношении генерирующего оборудо-
вания Омской ТЭЦ, Омской ТЭЦ-4 и Омской 
ТЭЦ-5 

Скорректировано 

51 
По тексту схемы 
теплоснабжения 

 

Уточнить приведенную в схеме теплоснабжения 
информацию об установленной тепловой мощ-
ности Омской ТЭЦ-3 (согласно данным схемы 
теплоснабжения, установленная тепловая мощ-
ность электростанции равна 1 006,24 Гкал/ч, при 
этом, согласно данным Сводного прогнозного 
баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по 
субъектам Российской Федерации на 2018 год, 
установленная тепловая мощность электростан-
ции - 815,24 Гкал/ч) 

Установленная тепловая мощ-
ность ТЭЦ-3 согласована с 
АО «ТГК-11» и по состоянию на 
01.01.2018 од составляет 
1006,24 Гкал/ч 

52 
По тексту схемы 
теплоснабжения 

 

Необходимо представить информацию о син-
хронизации схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта Россий-
ской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а 
также со схемой водоснабжения и водоотведе-
ния городского округа 

Представлена информация о 
синхронизации схемы тепло-
снабжения со схемой газоснаб-
жения и газификации г. Омска, 
схемой и программой развития 
электроэнергетики, а также со 
схемой водоснабжения и водо-
отведения 

53 
По тексту схемы 
теплоснабжения 

«жилой фонд» «жилищный фонд» Скорректировано 
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N 
п/п 

N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

54 Глава 17  
представить том учета указанных выше предло-
жений 

Том учета изменений (Глава 17 
обосновывающих материалов) 
подготовлен 
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Таблица 3.2 Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материа-

лов к схеме теплоснабжения согласно предложениям по актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год 

Предложение 
Изменения,  

внесенные в разделы схемы теплоснабжения 

Предложение АО «Омскшина»: Исключение 
участка наземной тепловой сети Dу500 от врезки 
в тепловую сеть Dу800 на территории ТФК ОЗТУ 
до тепловой камеры на ул. 3-я Молодежная.  

Внесены изменения в электронную модель 
схемы теплоснабжения. 

Уведомление о реорганизации АО «ОНИИП» 
Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов. 

Предложение ООО «Новострой КПД «Академи-
ческий»: Размещение газовой котельной мощно-
стью 27 МВт на площадке в границах улиц: Крас-
ный путь – Астрономическая – правый берег Ир-
тыша в Советском АО, расположенной на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
55:36:070107:3053 

Согласно сравнению прогнозных тарифов на теп-
ловую энергии от новой котельной и учитывая 
приоритет загрузки источников с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энер-
гии указанные объекты в схеме теплоснабжения 
предлагается подключить к ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» 

Предложение застройщика Попова М.Т. и ООО 
«Престиж-Строй»: о внесении в схему тепло-
снабжения котельной по адресу ул. Красный путь 
143. 

Согласно сравнению прогнозных тарифов на теп-
ловую энергии от новой котельной и учитывая 
приоритет загрузки источников с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энер-
гии указанные объекты в схеме теплоснабжения 
предлагается подключить к ТЭЦ-3 АО «ТГК-11» 

Предложение ООО «Комплекстеплосервис»: 
Внесение в актуализацию схемы теплоснабже-
ния города Омска на 2021 год предложений по 
техническом перевооружению и модернизации 
источника тепловой энергии, и присвоение ста-
туса единой теплоснабжающей организации 
ООО «Комплекстеплосервис» в мкр. Входной Ле-
нинского АО. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

Предложения ООО «Тепловая компания»:  
1. Переход теплоисточника ООО «Тепловая 
компания» на работу по температурному гра-
фику 110/70 °С с отопительного сезона 
2020/2021 гг. 
2. Строительство мини-ТЭЦ предваритель-
ной мощностью 4 МВт по адресу ул.Моска-
ленко, 137. Срок строительства 2021-2023гг. 
3. Изменение диаметра трубопроводов теп-
ловой сети от ТК-2 до ул.Седова, 63 с 
ø426мм на ø219мм общей протяженностью 
405,72 м в двухтрубном исполнении. Срок ис-
полнения 2023-2024гг. 
4. Переключение абонентов, подключенных к 
тепловой сети ООО «Тепловая компания» от 
ТК-2 до ул.Седова, 63 с теплоисточника МП 
г.Омска «Тепловая компания» (ул.Авиагоро-
док, 9а) на теплоисточник ООО «Тепловая 
компания» ул.Москаленко, 137. Срок испол-
нения – 2024 год. 
5. Изменение точки подключения жилого 
дома по ул. 12 Декабря, 111 (от ТК-9 вместо 
ТК-3). Срок исполнения – 2021 год. 
6. Строительство модульной газовой котель-
ной мощностью 0,3 МВт для теплоснабжения 
объектов по ул.Новороссийская, 6. Срок 
строительства – 2020 год. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

Предложения по внесению данных инвест.про-
граммы ООО «ТГКом» 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

Предложения от РЭК Омской области от 
30.04.2020: 

Внесены изменения в схему теплоснабжения 
г.Омска в главу 10, главу 0 
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Предложение 
Изменения,  

внесенные в разделы схемы теплоснабжения 

Корректировка объемов отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов теплоисточни-
ков г.Омска  

Предложения от РЭК Омской области от 
23.10.2020: 

Корректировка объемов отпуска тепло-
вой энергии с коллекторов теплоисточни-
ков г.Омска и полезного отпуска тепла 
АО «Омск РТС» 

Внесены изменения в схему телоснабжения в 
главу10, главу 0 частично: 
1. котельные ООО «Комплекстеплосервис» 

п.Ростовка и п.Ключи находятся за чертой го-
рода и в схеме теплоснабжения города Омска 
не учитывались,  

2. исходных данных по теплоисточникам от 
ООО «ПТЭ» на протяжении всего времени 
разработки актуализации схемы не посту-
пало, данных по котельной ООО «ПТЭ» по 
ул. С.Тюленина, 21 нет ни в настоящее время 
ни в предыдущей актуализации. Для учета 
данной котельной в дальнейшем требуются 
исходные данные по установленному обору-
дованию, нагрузкам, виду и расходу топлива 
и т.д. 

3. Исходных данных по теплоисточнику ООО 
«Мечта» в 2020 году разработчику схемы не 
поступало, согласно данных предыдущей ак-
туализации по этому источнику числится один 
потребитель с нагрузкой 0,191 Гкал/час и го-
довое потребление 3617 Гкал считаем при 
данной нагрузке некорректным. Для учета от-
пуска тепла в дальнейшем требуется коррек-
тировка нагрузки потребителей по котельной. 
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Таблица 3.3 Ответы к замечаниям по актуализации схемы теплоснабжения г.Омска 

Замечание Комментарии 

Замечание по актуализации схемы теплоснабже-
ния г.Омска от Администрации города Омска 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

Замечание по актуализации схемы теплоснабже-
ния г.Омска от МП г.Омска «Тепловая компания» 

 

1. стр.20. табл.1.6. 
Указаны не верные данные в строке МП «ТК» 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

2. стр.22. 1.2.5. тепловые сети Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

3. Информация касательно перспективных нагру-
зок <…> МП «ТК» не может предоставить про-
гноз по подключению новых нагрузок позднее 
2023 г. 

Внесение изменений в перспективные нагрузки в 
средне- и дальнесрочной перспективе не рас-
сматривается.  
Расчетный период схемы теплоснабжения 15 
лет, до 2034 года. 

4. стр.24. 1.3.2. Описание существующих про-
блем 
Сроки службы не запрашивались и не предостав-
лялись 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

5. стр. 77. Табл.2.13 договорные нагрузки в паре 
Отсутствуют нагрузки в паре по котельным 2.03 и 
2.04 (исходные данные были предоставлены в 
запрашиваемых для актуализации таблицах) 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

6. стр.83 Табл.3.5 Распределение зон действия 
источников теплоснабжения МП г.Омска «Тепло-
вая компания»  по ЭТП Отсутствуют нагрузки в 
паре по котельным 2.03 14 В/г и 2.04 п.Светлый 
нагрузка в горячей воде отличается от предо-
ставленной для актуализации таблице. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

7. стр.94, 98, 101, 104 Табл.3.8, 3.10,3.12, 3.14 
Баланс располагаемой тепловой мощности и 
присоединенной тепловой нагрузки по состоянию 
на 2019, 2024, 2029, 2033 гг, Гкал/ч Расчетная 
тепловая нагрузка в горячей воде и потери в теп-
ловых сетях отличаются от данных предостав-
ленных для актуализации таблицах. Неясна ито-
говая цифра по МП г.Омска «Тепловая компа-
ния» 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

8. стр.97, 100, 103, 106 Табл.3.9, 3.11,3.13, 3.15 
Баланс располагаемой тепловой мощности и 
присоединенной тепловой нагрузки по состоянию 
на 2019, 2024, 2029, 2033 гг, Гкал/ч В значении 
расчетной тепловой нагрузке в паре не учтены 
2.03 и 2.04  и потери в тепловых сетях. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

9. стр.106 Табл.3.16 Резервы тепловой мощно-
сти энергоисточников г.Омска, Гкал/ч Данные по 
резерву тепловой мощности рассчитаны исходя 
из данных значения которых отличаются от дан-
ных предоставленных для актуализации табли-
цах. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

10. стр.112 Табл.4.1 Перспективный баланс теп-
лоносителя системы теплоснабжения г.Омска 
Величины, указанные в таблице, отличаются от 
данных, предоставленных для актуализации таб-
лицах. В таблице отсутствуют 2.07 п.Новая Ста-
ница, 1.43 ул.Верхнеднепровская, 266, 3.01 
п.Осташково 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

11. стр.123 Табл 4.2 Перспективный баланс про-
изводительности ВПУ систем теплоснабжения 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 
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г.Омска Величины, указанные в таблице, отлича-
ются от данных, предоставленных для актуали-
зации таблицах 

12. стр.128 Перечень существующих перемычек 
тепловых сетей АО «ТГК-11» Вероятнее всего 
ошибочно вставлена таблица (повторяется с 
таблицей 4.4 Баланс производительности ВПУ в 
аварийных режимах по городу в период с 2019-
2033гг) 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

13. стр.134 Таблица 4.4 Баланс производитель-
ности ВПУ в аварийных режимах по городу в пе-
риод с 2019-2033гг) Вопрос в строке аварийная 
подпитка т/с (т/ч). Такие данные при актуализа-
ции не запрашивались и не подавались. 

В таблице указаны расчетные максимальные 
прогнозные значения 

14. стр.140 5.1 Описание сценариев развития 
теплоснабжения городского округа Омска В рам-
ках сценария рассматривается: закрытие источ-
ника 5.01 МП г.Омска «Тепловая компания» по 
ул.4 Северная, 180 Перераспределение тепло-
вых нагрузок между источниками тепловой энер-
гии (мощности)  
Часть потребителей от котельной 1.05 (ул.Авиа-
городок, 9а) МП «Тепловая компания» на котель-
ную 1.23 (ул.Москаленко, 137 ООО «Тепловая 
компания»; 
Часть потребителей от котельной 2.02 (ул. 2 
Красной звезды, 49) МП «Тепловая компания» на 
котельную 2.01 (ул.19 Марьяновская, 40/1) МП 
г.Омска «Тепловая компания» Такие данные не 
подавались. 

В разделе 5 по мимо актуализации сценария раз-
вития системы теплоснабжения указана ретро-
спектива его. 
В схеме теплоснабжения Омска до 2030 года 
рассматривалась целесообразность закрытия ко-
тельной 5.01. Было признано не целесообраз-
ным. Более этот вопрос не поднимался. 
Информация по переключениям потребителей 
между источниками получены от МП г. Омска 
«Тепловая компания» на момент начала актуа-
лизации схемы теплоснабжения. 

15.стр.148 табл.6.3 Предложения по реконструк-
ции оборудования энергоисточников г.Омска За-
мечания представлены в приложении «Анализ 
мероприятий проекта схемы теплоснабжения по 
тепловым источникам МПг.Омска «Тепловая 
компания» 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

16. стр.174 Табл 6.9 Температурный график от-
пуска тепловой энергии источников тепловой 
энергии (мощности) г.Омска В части МП г.Омска 
«Тепловая компания» отсутствуют котельные 
1.43 ул.Верхнеднепровская, 266, 5.39 п.Степной, 
5.21 ул.Каховского, 3, 5.36 ул.Завертяева, 32, 
2.02 ул.1 Красной звезды, 49, 2.35 ул.Архиепи-
скопа Сильвестра, 21 (Данные по температур-
ным графикам были предоставлены) 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

17. стр.177 Табл. 6.10 Значения перспективной 
установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии (мощности) г.Омска. В таблице 
показаны приросты тепловой мощности на ко-
тельных: ул.1 Красной звезды, 49 – 20 Гкал/ч; 
п.Светлый, 255 – 9,12 Гкал/ч, ул.Архиепископа 
Сильвестра, 21 – 28,38 Гкал/ч (прирост в 9,12 
Гкал/ч в схему подавался, остальной прирост 
нет); ул.4 Северная, 180 – 2,28 Гкал/ч. По котель-
ным на консервации мощности указаны до 
2033года. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

18. стр.273 Табл.11.1 Реестр утверждаемых еди-
ных теплоснабжающих организаций в системах 
теплоснабжения г.Омска. Отсутствует котельная 
1.43 ул.Верхнеднепровская, 266 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 
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19. стр.288 Табл.13,2 Реестр безхозяйственных 
тепловых сетей, принятых на обслуживание МП 
г.Омска «Тепловая компания» В схеме указан ре-
естр по состоянию на 25.05.2017. При формиро-
вании документов на актуализацию подавался 
новый перечень. 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

20 стр.306 табл.15.2 Индикаторы развития си-
стем теплоснабжения МП г.Омска «Тепловая 
компания» Расчетная тепловая нагрузка и мате-
риальная характеристика тепловых сетей (харак-
теристики тепловой сети по следующим источни-
кам: ул.Мельничная, 2; ул.Перова, 43, ул.Авиаго-
родок, 9а, ул.Верхнеднепровская, 266, ул.19 Ма-
рьяновская, 40/1 (2022г), ул.1 Красной звезды, 49 
(2022г), п.Светлый, ул.Заслонова, 2, ул.Гуртьев-
ской дивизии, 7; ул.Архиепископа /Сильвестра, 
21; п.Загородный, ул.Каховского, 3, п.Степной. 
Вызывает вопрос величина «Коэффициент ис-
пользования установленной мощности, %» 
сильно маленькие значения 

Материальная характеристика – данные 
предоставленные МП г. Омска «Тепловая компа-
ния» корректировались согласно мероприятиям 
на тепловых сетях, учтенных в Главе 8. 
 
Коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) - отношение количества фак-
тически выработанной теплоэнергии к тому коли-
честву теплоэнергии, которое было бы вырабо-
тано, если бы котельная работала с нагрузкой, 
соответствующей ее установленной мощности. 
КУИМ измеряет степень использования установ-
ленной мощности за определенный период. 

21 При анализе схемы теплоснабжения возникли 
вопросы по котельной 2.37 (в схеме названа по-
разному и указаны различные характеристики) 
стр 69 табл.2.10 Скорректированный прирост 
тепловой нагрузки в зонах действия теплоисточ-
ников г.Омска при среднем ГВС, Гкал/ч В этой 
таблице котельная отнесена к источникам 
МПгОмска «Тепловая компания» с приростом с 
2024 года  - 7,4257 Гкал/ч 
Табл 2.11 Прирост теплопотребления с новым 
строительством в зонах действия теплоисточни-
ков г.Омска при среднем ГВС, тыс.Гкал В этой 
таблице котельная отнесена к источникам МП 
г.Омска «Тепловая компания» с приростом с 
2024 года 23.944 
Табл.3.8 Баланс располагаемой тепловой мощ-
ности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2019 г, Гкал/ч Гкал/ч Котельная 
2.37 звучит как новая котельная №3, располагае-
мой 8 Гкал/ч 
Табл.3.10 Баланс располагаемой тепловой мощ-
ности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2024г., Гкал/ч  
Табл 3.12 Баланс располагаемой тепловой мощ-
ности и присоединенной тепловой нагрузки в го-
рячей воде на 2029 год, Гкал/ч Котельная 2.37 
звучит как новая котельная №3 располагаемой 
301,2 Гкал/ч и подключенной 118,45 Гкал/ч 
Табл.3.14 Баланс располагаемой тепловой мощ-
ности и присоединенной тепловой нагрузки в го-
рячей водена 2033 год, Гкал/ч Котельная 2.37 
звучит как новая котельная №3 располагаемой 
8Гкал/ч и подключенной 7.43 Гкал/ч 
Табл.6.1 Предложения по новомц строительству 
и установке нового оборудования на энерго-
источниках г.Омска Котельная 2.37 звучит как 
ул.Архиепископа Сильвестра, 21 Собственник 
неопределен 
7.2.1 Предложения по новому строительству теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки 

Строительство новой котельной предполагается 
в районе ул. Архиепископа Сильвестра, 21 номер 
котельной 2.37, название «Новая котельная №3» 
Название котельной исправлено. Располагаемая 
тепловая мощность и присоединенная тепловая 
нагрузка по всем периодам указана верно по 
данной котельной. 
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(стр.201,204,205,216) котельная 2.37 отнесена к 
МП г.Омска «Тепловая компания» 
Табл.9.9 Перспективные значения потребления 
топлива котельными теплоснабжающих органи-
заций 
Табл. 15.3 Индикаторы развития систем тепло-
снабжения ведомственных теплоснабжающий 
организаций  
Котельная 2.37 звучит как новая котельная №3 

22. Анализ по мероприятиям, включенным в 
схему теплоснабжения предоставлен в приложе-
ниях: 
Анализ мероприятий проекта схемы теплоснаб-
жения по тепловым источникам МП г.Омска 
«Тепловая компания» 
П.25 Перечень мероприятий инвестиционной 
программы на 2020-2025 гг для схемы тепло-
снабжения 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 
Изменения инвестпрограммы от 15.10.2020 и 
29.10.2020 внести в схему теплоснабжения не 
представляется возможным. Подобная работа 
повлечет изменения во всех материалах схемы, 
в т.ч. в электронной модели. Будет учтено при 
актуализации на следующий год. 

Замечание по актуализации схемы теплоснабже-
ния г.Омска от ООО «Теплогенерирующий ком-
плекс» 

 

1. Оптимальный температурный график и оценка 
затрат при необходимости его изменения 
В книге 1 не отображена направленная в ДГХ 
(обращение от 27.02.2020) информация 

Внесены изменения в электронную модель и по 
тексту схемы теплоснабжения и Обосновываю-
щих материалов. 

2. О коммерческих приборах учета 
Отсутствует информация о сроках оснащения 
жилых домов приборами учета 

При актуализации Схемы теплоснабжения запол-
няются Сведения о наличии коммерческого при-
борного учета тепловой энергии, отпущенной из 
тепловых сетей потребителям 
В соответствии со ст. 13 Закона № 261-ФЗ орга-
низации, осуществляющие снабжение тепловой 
энергией и сети инженерно-технического обеспе-
чения которых имеют непосредственное присо-
единение к сетям, входящим в состав инже-
нерно-технического оборудования объектов по-
требителей, подлежащих оснащению в соответ-
ствии с требованиями ст. 13 Закона № 261-ФЗ, 
обязаны осуществлять деятельность по уста-
новке, замене, эксплуатации приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, снабжение 
которыми они осуществляют. 
При наличии информации о запланированной 
установке коммерческих приборов учета на по-
требителях у ООО «ТГКом» готовы доработать 
п. 3.16. 

3. Часовые нагрузки 
Не верно указаны суммарные и с разбивкой по 
видам тепловые нагрузки для источников 

Не принимается, часовые нагрузки указаны со-
гласно предоставленной информации ООО 
«ТГКом» 

4. Тепловой баланс 
Не корректно составлен тепловой баланс по теп-
ловым источникам 

Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов. 

5. Топливный баланс 
Не корректно составлен топливный баланс по ко-
тельной по ул. Завертяева, 9, кор.4 

Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов. 

6. Надежность теплоснабжения  

На основании изложенного, при сборе информа-
ции для актуализации схемы теплоснабжения 
следует конкретизировать на основании какого 
документа определены показатели надежности и 
отображать их соответственно в схеме тепло-
снабжения 

Показатели надежности определены с помощью 
ПРК Zulu, в котором реализована «Методика и 
алгоритм расчета надежности тепловых сетей 
при разработке схем теплоснабжения городов» / 
Е.В. Сеннова, Е.В. Кирюхин С.Н. – М.: ОАО «Газ-
пром промгаз». – 2013. – 104 с. 
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Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов, текст 
п.9.3 дополнен. 

В схеме теплоснабжения города Омска с актуа-
лизацией на 2021 год для тепловых сетей Обще-
ства мероприятия по повышению надежности ор-
ганом исполнительной власти субъекта РФ не 
предусмотрены. 

В схеме теплоснабжения города Омска с актуа-
лизацией на 2021 год предусмотрены мероприя-
тия по повышению надежности - Группа 3. Рекон-
струкция или модернизация существующих объ-
ектов системы централизованного теплоснабже-
ния в целях снижения уровня износа, мероприя-
тия приведены в Главе 8 «Предложения по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей» Обосновывающих материалов к 
схеме теплоснабжения г. Омска до 2033 г. 
(52401.ОМ-ПСТ.001.008). 
Мероприятия предусматривают реконструкцию 
20,3 км тепловых сетей ООО "ТГКом" в двухтруб-
ном исчислении за период до 2033 г. 

7. Технико-экономические показатели 
Не верно отражена информация по собственным 
нуждам источников за 2019 год. 

Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов. 

8. Предложения по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии 
Не верно указаны наименования мероприятий. 

Внесены изменения по тексту схемы теплоснаб-
жения и Обосновывающих материалов. 

  

Замечание по актуализации схемы теплоснабже-
ния г.Омска от Минэнерго Омской области 

 

В соответствии с рис. 1.8 «Проектируемый коэф-
фициент теплофикации» прогнозируется сниже-
ние коэффициента ТЭЦ-3 при неизменном 
уровне установленной электрической мощности 
турбоагрегатов, причины снижения. 

Коэффициент теплофикации определяется как 
отношение теплофикационной тепловой мощно-
сти турбоагрегатов к тепловой мощности ТЭЦ, с 
учетом прогнозируемого увеличения тепловой 
мощности ТЭЦ-3 без изменения теплофикацион-
ной мощности турбин (установка РОУ 100/15 в 
2020 году, установка водогрейного котла в 2026 
году), прогнозный коэффициент теплофикации 
будет снижаться. 

Отсутствие информации в части подключения 
планируемого к строительству Омского кадет-
ского военного корпуса на 560 мест. 

Данные по строительству Омского кадетского во-
енного корпуса на 560 мест не предоставлялись 
структурами администрации города (департа-
мент архитектуры и градостроительства, жкх). В 
заявках на подключение, действующий обяза-
тельствах АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» дан-
ный объект отсутствует. 

Будет ли маркировка турбоагрегатов ТЭЦ-4 (Т-
100/120-130), при отсутствии динамики измене-
ния установленной мощности, целесообразность 
модернизации. 

Перемаркировка турбоагрегата не планируется, 
мощность остаётся без изменений. 
Целесообразность модернизации состоит в сле-
дующем: 
1. Тепловая и электрическая мощность 
турбины востребована.  Турбина Т-100 – с 
теплофикационным отбором, в условиях 
обеспечения комбинированного спроса на т/э и 
э/э – её режим работы наиболее экономичный. 
2. Модернизация турбоагрегата позволит 
продлить парковый ресурс турбины. Таким 
образом нет необходимости в установке новой 
турбины что было бы существенно дороже. 
3. Большая часть затрат будет 
компенсироваться за счёт работы на ОРЭМ. Т.о. 
для потребителя т/э г. Омска – нагрузка на 
тариф минимизируется. 
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В соответствии со схемой с 2024 года заплани-
рована к вводу в эксплуатацию одна новая ко-
тельная по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, 
указанная котельная будет являться объектом 
строительства или реконструкцией действующей 
котельной 2.35 

Новая котельная по ул. Архиепископа Сильве-
стра, 21 – объект строительства. 

В соответствии с перспективными объемами теп-
лоносителя с учетом реализуемых мероприятий 
по новому строительству, реконструкции трубо-
проводов и переводу потребителей с открытой 
схемы горячего водоснабжения на закрытую 
схему прогнозируется значительное сокращение 
показателя снижения подпитки сетевой воды. 
Необходимо отобразить конкретные мероприя-
тия по снижению подпитки сетевой воды. 

Мероприятия по водоподготовительным установ-
кам теплосети при переходе на закрытую схему 
горячего водоснабжения приведены в книге 9 
«Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в за-
крытые системы горячего водоснабжения» Обос-
новывающих материалов к схеме теплоснабже-
ния города Омска на период до 2033 года. 

В таблице 6.2. «Предложения по выводу из экс-
плуатации оборудования энергоисточников го-
рода Омска» капитальные затраты на мероприя-
тия по выводу котельных из эксплуатации отсут-
ствуют. 

В схеме теплоснабжения затраты на вывод из 
эксплуатации источников тепловой энергии не 
предусмотрены, равны 0. 

Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4 определена на 
2025-2026 годы, верно ли определен период вы-
полнения работ (сдвиг срока выполнения). 

Параметры проекта указаны верно. 
Справочно: Проект подразумевает проведение 
предпроектного обследования с выдачей тех-
нико-экономических обоснований и выбор одного 
из вариантов проектирования берегоукрепления 
правого берега протоки р. Иртыш в районе золо-
отвала СП «ТЭЦ-4». 

В соответствие с Таблицей 6.9. «Температурный 
график отпуска тепловой энергии источников 
тепловой энергии (мощности) города Омска» на 
котельной 1.01. ул. Карбышево температура теп-
лоносителя в подающем теплопроводе принята 

80С (разность в подающем и обратном трубо-

проводе 20С), чем обоснован соответствующий 
график. 

Температурный график 80/60С соответствует 
утверждённому температурному графику регули-
рования отпуска тепла котельной  
1.01. ул. Карбышево по информации, полученной 
от МП г. Омска «Тепловая компания». 

Почему при расчете радиуса эффективного теп-
лоснабжения (таблица 3.17) условный диаметр 
ограничен 500 мм. 

Для Ду500 мм максимальная нагрузка состав-
ляет уже 66,8 Гкал/ч. Подключение таких боль-
ших единичных нагрузок в Схеме теплоснабже-
ния не предусмотрено. Таблицу можно расши-
рить, но практического смысла для Схемы тепло-
снабжения г. Омска это не имеет. 

В схеме не отражено строительство ПНС-15, 
подключение строящегося спортивного ком-
плекса «Арена Омск», а также о перспективной 
застройке микрорайона «Зеленной реки» (120 
Гкал). 

Строительство ПНС-15 отражено в схеме – ме-
роприятие ТС-01.1.3 (513) – группа мероприятий 
1.3. Мероприятие представлено в Главе 8 
«Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей» Обосно-
вывающих материалов к схеме теплоснабжения 
г. Омска до 2033 г. (52401.ОМ-ПСТ.001.005). 
Данные по подключению спортивного комплекса 
«Арена Омск» и перспективной застройки микро-
района «Зеленной реки»  
не предоставлялись структурами администрации 
города (департамент архитектуры и градострои-
тельства, ЖКХ), энергоснабжающими организа-
циями, организациями застройщиками. 
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Таблица 3.4 Таблица поступивших предложений и ответов на предложения к проекту схемы теплоснабжения города Омска (актуализация на 2021 год) по письму Минэнерго России от 

18.12.2020гю N 09-5176 

Замечание Комментарии 

Обосновывающие материалы  

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

 

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» (книга 1)  

Замечания по части 1 

Часть 1, п. 1.2-1.7. описания зон деятельности, структуры, изменений структуры тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций должно выполняться по каждой зоне деятельности 

ЕТО. Описание выполнено не по зонам ЕТО, что не соответствует требованиям раздела II При-

каза Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке схем теплоснабжения». 

Описание зон действия выполнено по зонам ЕТО 

Часть 2 «Источники тепловой энергии» (книга 1)  

Замечания по части 2 

1) Раздел 2. Отсутствует пункт с описанием изменений технических характе-

ристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; 

Добавлен пункт с описанием изменений основного оборудо-
вания источников тепловой энергии 

2) П.1.2.3. В первом абзаце указано, что из 44 котельных ведомственных органи-

заций 6 не обеспечивают теплоснабжение сторонних потребителей и являются производ-

ственными. При этом выше упоминается о зонах действия не 38, а 30 ведомственных ко-

тельных. 

Текст пункта 1.2.3 скорректирован 

3) На стр. 29 указано, что МП «Тепловая компания» осуществляет транспорт 

тепловой энергии от 11 ведомственных котельных. Но на стр. 31 речь идет уже о 12 ведом-

ственных котельных. 

МП «Тепловая компания» осуществляет транспорт тепловой 
энергии от 12 ведомственных котельных 

4) На стр. 35 упоминается о 100 производственных котельных, в начале п. 2.1 и 

далее по тексту – о 99 (п.4.5 – тоже 99 котельных). Видимо, на стр. 35 не учтено закрытие 

с декабря 2019 г. котельной ФКУ ИК-3 УФСИН РФ. 

Скорректировано, количество производственных котельных – 
98 

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» (книга 1)  

Замечания по части 3 

Часть 3, п. 3.3. Выполнено не в соответствии с таблицами П11.1-П11.5, П11.10 приложения 

№ 11 Методических указаний, а именно: 

- отсутствует сводная информация по протяженности и материальной характеристики 

магистральных и распределительных тепловых сетей с разбивкой по условному диаметру; 

- отсутствует сводная информация по протяженности и материальной характеристики 

Скорректировано 
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магистральных и распределительных тепловых сетей с разбивкой по типу прокладки трубо-

провода; 

- отсутствует сводная информация по протяженности и материальной характеристики 

магистральных и распределительных тепловых сетей с разбивкой по году прокладки 

трубопровода. 

Часть 3, п. 3.3. Отсутствует краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделе-

нием наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой 

нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Скорректировано 

Часть 3, п. 3.7. Отсутствуют выводы на основе выполненного графического сравнения нор-

мируемых и фактических температур теплоносителя за 2018-2019 гг., 2019-2020 гг. 

Скорректировано 

Часть 3, п.3.9 Выполнено не в соответствии с таблицами П12.6-П12.9 приложения № 12 

Методических указаний, а именно: 

- отсутствует разбивка количества отказов на магистральных и распределительных 

тепловых сетях; 

- отсутствует информация о среднем недоотпуске тепловой энергии; 

Скорректировано 

Часть 3, п. 3.13. Форма представления данных по потерям тепловой энергии не соответ-

ствует требованиям Приложения №12 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. 

N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» 

Скорректировано 

Часть 3, п. 3.13. Потери тепловой энергии по сетям АО «Омск РТС» не разделены по 

источникам тепловой энергии 

Скорректировано 

Часть 3, п. 3.13. Потери тепловой энергии представлены не по всем системам тепло-

снабжения, рассматриваемым в актуализируемой схеме теплоснабжения 

Скорректировано 

Часть 3, п. 3.19. приведена ссылка на таблицу 6.1, которая отсутствует в приложении 2 

«Тепловые сети города» Часть 1 «Материальные характеристики и схемы тепловых сетей» 

Главы 1 «Существующее положение…». Описание бесхозяйных тепловых сетей приведено в 

таблицах 5.1 и 5.2 данного приложения 

Скорректировано 

Часть 3. Отсутствуют данные энергетических характеристик тепловых сетей, которые 

должны быть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

Скорректировано 

1. В таблице 3.1 «Состав трубопроводов тепловых сетей АО «Омск РТС» по наруж-

ным диаметрам и сроку эксплуатации» и в приложении 2 к главе 1 характеристики тепловых 

сетей приведены некорректно: указан наружный диаметр (требуется указать условный диа-

метр) (см. приложение № 11 к Методическим указаниям). 

Скорректировано  

2. Не представлен анализ данных, приведенных в приложении 6 главе 1 «Данные для Скорректировано 
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анализа температурных и гидравлических режимов отпуска тепла» (см. п. 19 Методических 

указаний). 

3. В приложении 4 температурные графики, применяемые на теплоисточниках г. Ом-

ска, представлены некорректно: «от ЦТП» и на период 2012-2013 гг. Требуется предста-

вить утвержденные на базовый период температурные графики, применяемые на тепло-

источниках г. Омска (см. подп. «е» п. 31 Требований к схемам теплоснабжения). 

Скорректировано 

4. Не представлено обоснование фактических температурных графиков, применяе-

мых на теплоисточниках г. Омска (см. подп. «е» п. 31 Требований к схемам теплоснабжения). 

Скорректировано 

6. Не представлено описание изменений в характеристиках тепловых сетей и соору-

жений на них (см. п. 32 Требований к схемам теплоснабжения). 

Скорректировано 

7. Не представлено описание изменений, произошедших за ретроспективный период, 

в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (см. п. 18 Ме-

тодических указаний). 

Скорректировано 

8. На стр. 83 некорректно заявлено, что «Анализ состава трубопроводов тепловых 

сетей (в 2-х трубном исчислении), находящихся в эксплуатационной ответственности АО 

«Омск РТС», представлен в разделе 3.3.1.»: раздел 3.3.1 в материалах главы 1 не представ-

лен. 

Согласно описаниям структур тепловых сетей от источников АО «ТГК-11» и АО 

«ОмскРТС», суммарная протяженность тепловых сетей составляет 520,96 км в однотруб-

ном исчислении, т.е. 260,48 км в двухтрубном, что не совпадает со значением в первом аб-

заце – 267,548 км. Не совпадают суммарные значения протяженности и по видам прокладки. 

Скорректировано 

9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) на тепловых сетях 

АО «Омск РТС» (таблица 3.6) и МП г. Омска «Тепловая компания» (таблица 3.8) представ-

лена некорректно (см. приложение № 12 к Методическим указаниям): 

- не приведены данные об удельной повреждаемости в отопительный период, в пе-

риод испытаний, о среднем времени восстановления теплоснабжения, о среднем недоот-

пуске тепловой энергии; 

- в таблицах 3.6 и 3.8 избыточно приведены данные за 2010-2014 гг. 

Скорректировано 

10. Статистика восстановлений тепловых сетей (приложение 5 к главе 1) представ-

лена некорректно: не приведены данные за 2017-2019 гг. (см. подп. «к» п. 31 Требований к 

схемам теплоснабжения). 

Скорректировано 

11. Не представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии на теплоисточниках г. Омска. 

Скорректировано 

12. Анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя Скорректировано 
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представлен некорректно: на стр. 102 заявлено о том, что «в планах Администрации г. Ом-

ска установить ОДПУ при проведении капитальных ремонтов жилых домов», однако период 

реализации «планов» администрации не указан. 

12. В разделе 3 отсутствует информация о планировании капитальных ремонтов Скорректировано 

13. В разделе 3.18.2. В последнем абзаце говорится о 24 котельных МП «Тепловая 

компания», в то время, как ранее в разделе 2 речь шла о 28. 

Скорректировано 

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» (книга 1)  

Замечание по части 4 

Часть 4. В описании зон действия источников тепловой энергии отсутствует указание зон 

действия источников тепловой энергии, выделенных на карте города контурами, в которых рас-

положены все объекты, потребляющие тепловую энергию, теплоноситель. Ссылка на приложе-

ние 7. «Зоны действия энергоисточников. Графическая часть» приведена в п.1 

В часть 4 добавлена ссылка на приложение 7 на лист «Зоны 
действия энергоисточников»  

Часть 4. В описании зон действия источников представлено 178 источников при этом в 

п.1.1 сказано: «Всего на территории города по состоянию на 01.01.2020 г. работают 117 органи-

заций, имеющие в собственности или ином законном основании 175 источников тепловой энер-

гии, в т.ч. три ТЭЦ, ТЭЦ, работающая в режиме котельной и 172 котельных». Необходимо при-

вести в соответствие информацию о зонах действия источников тепловой энергии к единообра-

зию 

По тексту схемы приведено в соответствие количество ис-
точников 175 

Не представлен перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного 

теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии. 

Добавлен перечень котельных, находящихся в зоне радиуса 
эффективного теплоснабжения источников тепловой энер-
гии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии 

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потреби-

телей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» (книга 1) 

 

Замечание по части 5 

Часть 5, п. 5.2. Приведенные нагрузки не соответствуют присоединенным нагрузкам, 

представленным в балансах п. 6 (Например, по ТЭЦ-3 в п.5.2 тепловая нагрузка в горячей воде 

составляет 858,2 Гкал/ч, а в п.6.1.1 815,3 Гкал/ч). 

В части 5 приведены договорные нагрузки, в балансах части 
6 указаны фактические нагрузки, согласно результатам 
сравнения в п.5.7 

Часть 5, п. 5.7. Отсутствует графическое представление определения приближенной ли-

нейной зависимости, позволяющей найти прямую линию, максимально приближенную к точкам 

данных с приборов учета тепловой энергии. Расчет расчётной фактической тепловой нагрузки 

без данного графика не соответствует требованиям приложения №14 Приказа Министерства 

энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения». 

В п.5.7 добавлено графическое представление определения 
фактической нагрузки  

1. Необходимо представить комментарий по тепловым нагрузкам, указанным в п. 5.2 В части 5 приведены договорные нагрузки, в балансах части 
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«Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии» - 

это договорные или расчетные (фактические) тепловые нагрузки. Значение общей расчет-

ной тепловой нагрузки не совпадает с суммой ее составляющих ниже: 5788,7 Гкал/ч, в том 

числе, в горячей воде 4586,2 Гкал/ч, против 5345,2 Гкал/ч, в том числе, в горячей воде 4597,8 

Гкал/ч. 

6 указаны фактические нагрузки, согласно результатам 
сравнения в п.5.7 

2. В разделе 5.5. Ссылка на отсутствие массового оснащения приборами учета жилых 

зданий в 2012 г. не убедительна. Предлагается рассмотреть необходимость пересмотра 

метода при установлении нормативов с учетом  приборного парка у потребителей по со-

стоянию на 01.01.2020 г., согласно п. 3.16. 

Текст п.5.5 скорректирован 

3. Вызывает сомнения достоверность результатов расчетов фактических тепло-

вых нагрузок, приведенных в п. 5.7 (исходных данных и примеров расчета не приведено). Кроме 

того, не приведены данные фактической тепловой нагрузки по источникам АО «ТГК-11» и 

АО «Омск РТС» за отопительный период 2019-2020 гг. 

В п.5.7 добавлено графическое представление определения 
фактической нагрузки, добавлены данные за отопительный 
сезон 2019-2020 г. 

4. В таблицах 5.10-5.13 требует пояснения величина фактической расчетной тепло-

вой нагрузки на коллекторах при -37 °С «без выборки по графику» и «с выборкой по графику». 

 

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии» (книга 1) 

 

Замечание по части 6 

Часть 6. Согласно п. 8 требований к схемам теплоснабжения (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 16.03.2019 г. №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»): Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре. Требование для 

существующего положение не выполнено. 

Балансы мощности и тепловой нагрузки в паре и в горячей 
воде приедены раздельно. 

В части 6 необходимо представить комментарий, присоединенная тепловая нагрузка 

в горячей воде – это договорная величина или фактическая. 

В балансы мощности и тепловой нагрузки добавлены дого-
ворные и фактические нагрузки 

Ввиду отсутствия четкого указания терминологии «тепловых нагрузок» устано-

вить правильность составления тепловых балансов не представляется возможным, при 

этом тепловые нагрузки в тепловых балансах по ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и КРК не соответствуют 

нагрузкам части 5 (занижены).  

В балансы мощности и тепловой нагрузки добавлены дого-
ворные и фактические нагрузки 

Отсутствует описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой 

нагрузки каждой системы теплоснабжения МП г. Омска «Тепловая компания» и других теп-

лоснабжающих организаций, в том числе с учетом реализации планов строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в экс-

плуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Добавлено описание изменений по МП ТК и котельным ТСО. 
По ТГК-11 и Омск РТС изменения отсутствуют 
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В разделе 6.1.4. В конце на стр.172 приведены значения суммарной установленной 

мощности и нагрузки, объединяющие баланс котельных МП "Тепловая компания" (п.6.1.3) и 

ведомственных и производственных котельных (п.6.1.4). Во избежание путаницы, предлага-

ется на стр. 163 все слова "котельные теплоснабжающих организаций" поменять на "ведом-

ственные котельные", п. 6.1.4 назвать Балансы тепловой мощности ведомственных и про-

изводственных котельных, а весь текст на стр.172 исключить. 

Скорректирован текст отдельно для каждой группы котель-
ных 

В разделе 6.4 отсутствует описание причин возникновения дефицитов тепловой 

мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения котельных. 

По тексту п.6.4 добавлено описание причин возникновения 
дефицитов. 

Часть 7 «Балансы теплоносителя» (книга 1)  

Замечания по части 7 

1. Не приведен анализ балансов теплоносителя. 

Добавлен анализ балансов производительности ВПУ и под-
питки теплосети 

2. В разделе.7.1.4. Слова "из 144 ведомственных котельных" предлагается заме-

нить на "из 143 ведомственных и производственных котельных", согласно п.2.1. 

Текст скорректирован, 142 ведомственные котельные 

3. Не указано, за какой год приведены балансы теплоносителя в таблицах 7.2-7-5. 

Требуется представить балансы теплоносителя за 2015-2019 гг. (см. таблицу П16.2 прило-

жения № 16 к МУ).  

Добавлены балансы за ретроспективный период 

4. Не представлено описание изменений в балансах ВПУ для каждой системы тепло-

снабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, тех-

нического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию 

в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (см. п. 42 Требований к схе-

мам теплоснабжения). 

Добавлен п.7.4 описание изменений в балансах ВПУ в ре-
троспективный период 

5. Расчет балансов теплоносителя в части 7 главы 1 выполнен некорректно: 

- в таблицах 7.2 и 7.3 не приведен расчетный часовой расход для подпитки системы 

теплоснабжения; 

- в таблице 7.4 не приведены срок службы, количество и общая емкость баков-акку-

муляторов, расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, норматив-

ные и сверхнормативные утечки теплоносителя, отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели ГВС, объем аварийной подпитки; 

- в таблице 7.5 не приведены расчетный часовой расход для подпитки системы теп-

лоснабжения и сверхнормативные утечки теплоносителя. 

В балансы добавлены часовые расходы для подпитки теп-
лосети,  
Технические характеристики ВПУ приведены в приложении 
1. 

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспе-

чения топливом» (книга 1) 

 

Замечания по части 8 В течение дня 
 
Выполнено для котельных 
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Часть 8. Отсутствуют следующие пункты в Разделе (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

16.03.2019 г. №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения»): 1) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии; 2) виды топлива (в случае, 

если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетиче-

ским и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, 

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; 3) пре-

обладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе; 4) при-

оритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа. 

 
Добавлено в часть 8: 
пункты 1) потребляемые виды топлива и 2) виды топлива – 
для каждой группы источников тепловой энергии. 
пункты 3) преобладающий вид топлива и 4) приоритетное 
направление развития топливного баланса в целом по го-
роду Омску 

1. В разделе 8.1 и 8.2 отсутствуют объемы поставок твердого и жидкого топ-

лива в приведенных балансах. 

представлены объемы подставок топлива на источники АО 
«ТГК-11» и АО «Омск РТС» 

2. В разделах 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2. Не ясен первый абзац. Что делается ежеквар-

тально? 

Абзац скорректирован 

3. В разделе 8.1.3. В первом абзаце после слов "выход летучих" пропущено "ве-

ществ". 

Абзац скорректирован 

Часть 9 «Надежность теплоснабжения» (книга 1)  

Замечания по части 9 

Описание интегральных показателей повреждаемости и времени восстановления не 

соответствует требованиям Методических указаний. Показатели даются за последние 

пять лет по зонам действия источников и в целом по зоне ЕТО отдельно по магистральным, 

распределительным сетям и сетям ГВС. 

Скорректировано 

Отсутствуют графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненор-

мативной надежности и безопасности теплоснабжения) или ссылка на них. 

Скорректировано 

Отсутствуют результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рас-

следование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

Скорректировано 

Отсутствуют результаты анализа времени восстановления теплоснабжения по-

требителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении. 

Скорректировано 

В Разделе 9 отсутствует описание изменений в надежности теплоснабжения для 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 

Скорректировано 
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сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализа-

ции схемы теплоснабжения. 

4. Раздел 9.1 и 9.2 полностью дублирует разделы 3.9, 3.10. Исправлено 

5. В разделе 9.1.1. В абзаце перед таблицей обновить ссылку на таблицу. Исправлено 

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения городского округа» (книга 1) 

 

Замечания по части 12 

Часть 12. В качестве проблемы не указано наличие дефицита тепловой мощности на 

источниках тепловой энергии. В Части 6, п. 6.4 Главы 1 приведена информация об ухудшении 

качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурам наруж-

ного воздуха. 

По тексту добавлено описание причин возникновения дефи-
цитов. 

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» (книга 2) 

 

Замечание по главе 2 

Формы представленных в книге таблиц не соответствуют Приложению № 27 Приказа Министер-

ства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по раз-

работке схем теплоснабжения» 

Таблицы по форме таблиц Приложения №27 Приказа №212 
добавлены в соответствующие пункты раздела 2 Главы 2  

1. В разделе прогноза перспективных приростов площади строительных фон-

дов городского округа отсутствуют: 

• ретроспектива приростов жилищного фонда за последние 5-10 лет; 

• ретроспектива численности населения за последние 5-10 лет; 

• пообъектная детализация перспективной застройки по основным элементам 

территориального деления – кадастровым кварталам, а также по зонам деятельности 

ЕТО; 

• перспективная (по годам) обеспеченность населения жильем; 

• перечень объектов, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения. 

В раздел 1 главы 2 добавлены ретроспективные данные по 
приростам жилищного фонда, численности населения, пере-
чень объектов, введенных в эксплуатацию за период 2018-
2019 гг. 
В Приложение 2 Главы 2 внесена пообъектная детализация 
по ЭТП. 

2. Неправильно посчитаны удельные нормативы потребления тепловой энергии 

для целей отопления и вентиляции жилых и общественных зданий. В частности, удельный 

расход тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию [ккал/(ч∙м2)] занижен в 1,2÷1,5 раза. 

Удельные нормативы потребления тепловой энергии рассчи-
тываются на основе Таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 Тепло-
вая защита зданий. Данные СП переводятся из Вт/м³*°С в 
ккал/(ч∙м2). После установления таким образом базового 
уровня удельных нормативов происходит снижение этих по-
казателей 1 раз  в 5 лет в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №603 от 20.05.2017 года. 

3. Разделы 2 (по прогнозам приростов площадей строительных фондов) и 4 (по В Главу 2 добавлены данные генерального плана г. Омска 
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прогнозам тепловой мощности и потреблению тепловой энергии) малоинформативны с 

точки зрения представленного графического материала. Кроме замечаний, указанных в п. 1, 

отсутствует также сравнительные таблично-графические материалы по данным гене-

рального плана города, утвержденной и последней актуализированной схем теплоснабжения. 

4. Отсутствует раздел «Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделе-

нием по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления в зо-

нах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе». 

Раздел добавлен в Главу 2 

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа» (книга 

3) 

 

Замечание по главе 3 

В электронной модели (слой «Тепловые сети 2025-2029_2021а» и слой «Тепловые сети 

2030-2033_2021а») отсутствуют мероприятия, направленные на достижение плановых показа-

телей надежности теплоснабжения, указанные в Главе 8 Обосновывающих материалов «Стро-

ительство перемычки в районе Уз-IV-I-29 между существующей теплотрассой и строящейся теп-

лотрассой на ЛБИ 2Ду 250 мм, L=10 м». 

Скорректировано 

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (книга 4) 

 

Замечание по главе 4 

Пункт 1. Согласно п. 8 требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

16.03.2019 г. №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения»): Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре. Требование для суще-

ствующего и перспективного положения не выполнено. 

Таблицы баланса тепловой мощности и нагрузки приведены 
в соответствии с методическими указаниями, согласно кото-
рым паровая нагрузка указывается вместе с тепловой в го-
рячей воде. 

Пункт 9. На нескольких источниках тепловой энергии к 2033 г. имеет место дефицит тепловой 

мощности в горячей воде. Необходимо предложить мероприятия для устранения дефицита или 

же указать информацию о возможности перераспределения тепловых нагрузок между источни-

ками тепловой энергии. 

Для случаев возникновения дефицита тепловой мощности 
предложены мероприятия для устранения 

1. Приведенные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки не соответствуют требованиям Методических указа-

ний: 

• в Главе 4 представлены перспективные балансы тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки вместо балансов существую-

щей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепло-

вой нагрузки. В Главе 7 приведена ссылка на эти балансы; 

Глава 4 обосновывающих материалов приведена в соответ-
ствие с методическими указаниями 
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• не обозначено, какая присоединенная тепловая нагрузка используется – зна-

чения за 2019 год по ТЭЦ-3 не соответствует расчетной нагрузке (приведенной в табл. 5.1 

Главы 1); 

• для устранения дефицита тепловой мощности ТЭЦ-3 с 2021г. увеличена 

установленная мощность ТЭЦ-3 на 126 Гкал/ч за счет ввода нового РОУ-100/15 (табл. 4.4 

Глава 5), но с 2022 г. до 2026 наблюдается нарастание дефицита тепловой мощности ТЭЦ-

3. 

• в п.3 не сказано какой теплоисточник ООО «Тепловая компания» переводится 

на работу по температурному графику 110/70 °С с отопительного сезона 2020/2021 гг., и 

какие на работу по температурному графику 115/70 °С с отопительного сезона 2021/2022 

гг. 

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа» (книга 

5) 

 

Замечание по главе 5 

Отсутствует технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теп-

лоснабжения (в соответствии с требованиями раздела VI Приказа Министерства энергетики РФ 

от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем тепло-

снабжения»). 

Приоритетный вариант выбран при разработке схемы тепло-
снабжения в 2014 году, 
Добавлено обоснование предложенных при актуализации 
тех решения по переключению потребителей 

Отсутствует обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теп-

лоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа 

ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в соответствии с требованиями раздела VI 

Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения»). 

Приоритетный вариант выбран при разработке схемы тепло-
снабжения в 2014 году, при актуализации не предлагается 
существенные изменения приоритетного варианта 

1. Структура Главы и названия разделов не соответствуют «Методическим 

рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» (Приказ Минэнерго России от 

05.03.2019 №212) и ПП РФ №405 от 03.04.2018г., отсутствуют разделы: 

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения; 

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 

теплоснабжения. 

Приоритетный вариант выбран при разработке схемы тепло-
снабжения в 2014 году, при актуализации не предлагается 
существенные изменения приоритетного варианта, в связи с 
чем и согласно методическим рекомендациям технико-эко-
номическое сравнение ен приводиться 

2. Рисунок 4.3 не актуализирован. Не принимается, рисунок актуальный 

3. Отсутствует описание изменений в мастер-плане развития систем тепло-

снабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. В текущей ак-

туализации предложен ряд новых мероприятий по развитию систем теплоснабжения, в т.ч. 

касающихся перераспределения тепловых нагрузок между теплоисточниками, а также 

В раздел 2 главы 5 «актуализация приоритетного варианта 
развития» добавлено описание изменений. 
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предусмотрено изменение существующих графиков регулирования отпуска тепловой энер-

гии в зонах действия некоторых источников. Однако описание технических решений и обос-

нование целесообразности данных мероприятий в главе 5 не представлены. На стр. 12 дана 

ссылка на главу 7, где «Подробно приведены все предложения по изменению состава энерго-

источников и профиля оборудования энергоисточников». Но в главе 7 комментарии и обос-

нование целесообразности данных мероприятий также не представлены. 

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водопод-

готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-

ющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (книга 6) 

 

Замечания по главе 6 

1. Структура главы не соответствует требованиям ПП РФ № 154. 

Глава 6 приведена в соответствие с методическими указани-
ями 

2. Отсутствуют сведения о наличии баков – аккумуляторов. Добавлены в балансы ВПУ информация о баках-аккумулято-
ров 

3. В балансах производительности ВПУ и подпитки тепловой сети отсут-

ствуют часовые расходы нормативных и сверхнормативных потерь теплоносителя, от-

пуска на цели ГВС для открытых систем, значения часового расчетного расхода теплоноси-

теля. 

Глава 6 приведена в соответствие с методическими указани-
ями 

4. Отсутствует описание изменений в существующих и перспективных балан-

сах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварий-

ных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Глава 6 приведена в соответствие с методическими указани-
ями 

Также в таблице 3.1 не представлены данные за 2015-2018 гг. Приведены данные за ретроспективный анализ 

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-

оружению источников тепловой энергии» (книга 7) 

 

Замечание по главе 7 

Пункт 2.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действу-

ющих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки, 

отсутствует. В пункте указана ссылка на реестр мероприятий. 

Скорректирован текст, добавлено обоснование 

Пункт 2.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп-

ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствует. Не рас-

смотрена возможность реализации такого мероприятия. Ссылка на Мастер-план не корректна (об 

отсутствии таких мероприятий в Мастер-плане, т.к. в случаи эффективности – мероприятие может 

быть добавлено в Мастер-план).  

Скорректирован текст, добавлено обоснование 

Пункт 2.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котель- Скорректирован текст, добавлено обоснование 
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ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон существующих источников теп-

ловой энергии отсутствует. Не рассмотрена возможность реализации такого мероприятия. 

Ссылка на Мастер-план не корректна (об отсутствии таких мероприятий в Мастер-плане, т.к. в 

случаи эффективности – мероприятие может быть добавлено Мастер-план).  

Пункт 2.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии отсутствует. Не рассмотрена возможность реали-

зации такого мероприятия. Ссылка на Мастер-план некорректна (об отсутствии таких мероприя-

тий в Мастер-плане, т.к. в случае эффективности – мероприятие может быть добавлено в Мастер-

план).  

Скорректирован текст, добавлено обоснование 

Пункт 4. Радиус эффективного теплоснабжения определен не в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения» 

Скорректирован текст, добавлена ссылка на методику рас-
чета из методических указаний 

Предложения по развитию источников (в т.ч. строительство, реконструкция, модер-

низация, ввод и вывод из эксплуатации) представлены списком (в виде реестра мероприя-

тий). При этом обоснования целесообразности данных мероприятий не представлены. 

Скорректирован текст, добавлено обоснование 

В главе 7 не представлено обоснование перспективных балансов производства и по-

требления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа – отсылка 

к балансам, приведенным в Главе 4 

Вставлены балансы с учетом предлагаемых мероприятий по 
изменению тепловой мощности 

В п.2 Структура предложений фактически отсутствуют конкретика в предложе-

ниях. Для обоснования предлагаемых мероприятий приводится только констатация наличия 

подобных мероприятий (без адресно). Сами мероприятия приводятся в реестре предложений 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии (табл. 3.1). 

Скорректирован текст, добавлено обоснование 

В качестве результатов расчетов радиуса эффективного теплоснабжения приве-

дена табл. 4.1 Допустимая длина тепловых сетей для трубопроводов в ППУ изоляции при 

бесканальной прокладке тепловой сети. 

Скорректирован текст, добавлена ссылка на методику рас-
чета из методических указаний 

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» (книга 

8) 

 

Замечания по главе 8 

Пункты – 4, 5, 6, 7. Выводы об увеличении диаметров или строительстве новых участков с 

целью подключения новых потребителей, в том числе строительстве ПНС (реконструкции) сде-

ланы разработчиком по результатам анализа гидравлических режимов в Моделях, не адаптиро-

ванных к факту, не учтены энергосберегающие мероприятия и общая тенденция к снижению 

Скорректировано 
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потребления тепловой энергии. Данные мероприятия могут быть бессмысленны как с техниче-

ской, так и с экономической точки зрения.  

1. В таблицах, содержащих данные о стоимости мероприятий целесообразно приве-

сти итоговые величины затрат на группы проектов. В таблицах, содержащих перечни ме-

роприятий целесообразно привести итоговые величины суммарных физических показателей 

(протяженности участков). 

Скорректировано 

2. В главе 8 не представлено обоснование предложений по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации тепловых сетей. Представлены исключительно перечни про-

ектов с указанием капитальных затрат на их реализацию. 

Скорректировано 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» (книга 9) 

 

Замечания по главе 9 

Срок реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения противоречит требованию Феде-

рального закона № 190 «О теплоснабжении», согласно которому для организации качественного 

теплоснабжения требуется до 2022 г. осуществить перевод потребителей, имеющих открытую 

схему горячего водоснабжения, на закрытую схему. В схеме теплоснабжения срок реализации 

проектов перевода на закрытую схему ГВС потребителей жилого фонда намечен на период с 

2020 по 2028 гг. Срок перевода промышленно-производственных потребителей и потребителей 

общественных зданий – 2020-2021 гг. 

Срок реализации мероприятий по переводу открытых систем 
горячего водоснабжения в закрытые согласован администра-
цией г. Омска. Скан письма представлен в Главе 9. 

1. Предложенные на стр. 16 сроки реализации мероприятий по переводу ГВС на закры-

тую схему (с 2020 по 2028 гг.) не соответствуют требованиям Федерального закона «О 

теплоснабжении» № 190-ФЗ. 

Срок реализации мероприятий по переводу открытых систем 
горячего водоснабжения в закрытые согласован администра-
цией г. Омска. Скан письма представлен в Главе 9. 

2. Не определены объемы капитальных затрат отдельно по каждому источнику фи-

нансирования, указанному нас стр. 47 главы 9. 

Объемы капитальных затрат определены в разделе 7 Главы 
9 

3. Некорректно указано наименование юридического лица: «ОмскРТС» (стр. 7), АО 

«Омск-РТС (таблицы 1.1 и 6.1, стр. 44). 

Исправлено 

4. Не представлены документы, подтверждающие согласие Администрации г. Омска 

на финансирование мероприятий по переводу открытых систем ГВС в закрытые. Аналогич-

ное замечание – по бюджетам федеральному и областному. 

Письмо Администрации г. Омска добавлено в Главу 9  

5. Расчет потребности в инвестициях, показателях качества теплоснабжения и ис-

точниках финансирования проектов следует представить в соответствии с приложением 

№ 44 к Методическим указаниям. 

Таблицы добавлены в Главу 9 
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6. В Главе 9 не представлены расчетно-аналитические и графические матери-

алы, по которым был сделан вывод, что «по результатам гидравлического расчета тепло-

вых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 

закрытой системе горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

передачи тепловой энергии не требуется». 

В разделе 4 Главы 9 добавлены пояснения по данному заме-
чанию.  

Глава 10 «Перспективные топливные балансы» (книга 10)  

Замечания по главе 10 

Согласно п. 141 методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. прика-

зом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке схем теплоснабжения») все расчеты должны быть выполнены отдельно 

для каждого из вариантов развития теплоснабжения поселения, городского округа, города фе-

дерального значения, установленных в мастер-плане развития системы теплоснабжения. В 

предоставленной книге вариативность отсутствует 

Приоритетный вариант выбран при разработке схемы тепло-
снабжения в 2014 году, 
В книге приведены результаты расчета актуализации вы-
бранного приоритетного варианта. 

Отсутствуют следующие пункты в Главе (Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 22.02.2012 № 154 (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»): 1) потреб-

ляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также 

используемые возобновляемые источники энергии; 2) виды топлива (в случае, если топливом 

является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 

25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологи-

ческим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; 3) преобладающий в посе-

лении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснаб-

жения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе; 4) приоритетное направ-

ление развития топливного баланса поселения, городского округа. 

Добавлены пункты согласно методическим указаниям 

Динамика отпуска тепловой энергии в горячей воде (тыс. Гкал) по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 за пе-

риод 2021-2022 гг. не соответствует динамике перспективных приростов тепловых нагрузок в 

горячей воде (Гкал/ч), приведенной в Главе 4. К примеру, по ТЭЦ-3 прирост составляет в 2021 

г. – 22,38 Гкал/ч, в 2022 г. – 10,97 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии в 2020 г. – 2433,32 тыс. Гкал, 

в 2021 г. – 2390,89 тыс. Гкал, в 2022 г. – 2433,32 тыс. Гкал. 

Указаны отпуски тепла согласно данным РЭК. 

Пункт 9. Считаем некорректным использование значения УРУТ на отпуск тепловой и 

электрической энергии на источниках комбинированной выработки неизменным на весь гори-

зонт планирования. Предлагаемые мероприятия, изменения состава работающего оборудова-

ния, а также изменение отпуска тепловой/электрической энергии должно приводить к изменению 

значения УРУТ на источниках тепловой энергии. 

Расчет УРУТ скорректировано с учетом изменения отпуска 
тепла 
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1. Структура Главы не в полном объеме соответствует Требованиям к схемам 

теплоснабжения (ПП РФ от 22.02.2012 № 154) и Методическим указаниям (приказ Минэнерго 

от 05.03.2019 № 212). 

Добавлены пункты согласно методическим указаниям 

2. По тексту: «Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии прини-

мались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой 

энергии, приведенные в Главе 4». Перспективные балансы принятого варианта развития 

должны быть приведены в Главе 7. 

Ссылка скорректирована на Главу 7 

3. Для ТЭЦ нет данных по УРУТ на выработку тепловой и электрической энер-

гии. 

В таблицах приведены значения УРУТ на отпуск элетро-
энергии и тепла 

4. В топливных балансах ТЭЦ (таблицы 2.1 – 2.3) УРУты на отпуск тепла и от-

пуск электроэнергии с 2020 года и далее до конца расчетного периода остаются неизмен-

ные, хотя загрузка станций изменяется. 

Расчет УРУТ скорректировано с учетом изменения отпуска 
тепла 
 

5. При следующей актуализации предлагается таблицы топливных балансов 

приводить для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения. 

Таблицы топливных балансов приведены для каждого года 

6. В таблицах топливного баланса отсутствует перспективная выработка 

тепловой энергии на регулируемых отборах теплофикационных турбоагрегатов 

Приведен отпуск тепла из отборов турбин 

7. Таблицу 6.1 «Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2033 г.» при-

вести в соответствие с таблицей Таблица П45.3. методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения. 

Скорректировано 

8. максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электриче-

ской энергии на источнике тепловой энергии дать отдельной таблицей (Таблица П45.2. Ме-

тодических указаний по разработке схем теплоснабжения) с расходами натурального топ-

лива (а не условного, как в отчете). 

Максимальный часовой расход топлива выведен в отдель-
ную таблицу 

9. Нет описания изменений в перспективных топливных балансах за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

По группам источников добавлен пункт «описание измене-
ний…» 

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» (книга 11)  

Замечание по главе 11 

В материалах главы 11 не приведено описание изменений показателей надежности 

теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения с уче-

том введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей. 

Скорректировано 

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение» (книга 12) 

 

Замечание по главе 12 

Отсутствует описание изменений в обосновании инвестиций (п. 175 Приказа Министерства 

Добавлено описание изменений в обосновании инвестиций. 
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энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения») 

Уточнены данные по объему инвестиционных затрат по ис-
точникам и тепловым сетям. 
Структура реестра мероприятий схемы теплоснабжения 
приведена в соответствие Методическим указаниям. 

1. Приведенные в табл. 3.3 суммарные инвестиционные затраты по источникам 

и тепловым сетям не соответствуют приведенным в п.2 и 3 Главы 16. 

2. Структура реестра мероприятий схемы теплоснабжения в Главах 12, 16 не 

соответствует Методическим указаниям. 

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» (книга 

13) 

 

Замечание по главе 13 

Отсутствуют индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую 

мощность (тепловую нагрузку) (требования п. 180, 181 и 182 Приказа Министерства энергетики 

РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теп-

лоснабжения») 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

Отсутствуют индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых 

сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой 

энергии к потребителям (п. 185 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

Отсутствуют индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов разви-

тия системы теплоснабжения (п. 186 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 

212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

Перспективные значения УРУТ на отпуск тепловой и электрической энергии на источниках 

тепловой энергии не отражают предлагаемые к реализации мероприятия, в т. ч. предлагаемые 

для повышения эффективности работы оборудования источников. Считаем некорректным ис-

пользование значения УРУТ на отпуск тепловой и электрической энергии на источниках комби-

нированной выработки неизменным на весь горизонт планирования. Мероприятия, изменения 

состава работающего оборудования, а также изменение отпуска тепловой/электрической энер-

гии должно приводить к изменению значения УРУТ на источниках тепловой энергии. 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

1. Структура Главы и названия разделов не соответствуют «Методическим 

рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» (Приказ Минэнерго России от 

05.03.2019 №212) и ПП РФ №405 от 03.04.2018г. 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

2. Отсутствует разделение целевых индикаторов применяемым раздельно к 

системам теплоснабжения, к ЕТО и к городу в целом. 

выполнено в соответствии с Методическими указаниями 

3. Отсутствуют таблицы с индикаторами, характеризующими динамику изме- выполнено в соответствии с Методическими указаниями 
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нения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы тепло-

снабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокраще-

ния). 

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» (книга 14)  

Замечания по главе 14 

В тарифно-балансовых моделях не выделена амортизация, в т.ч амортизация новых 

проектов (в соответствии с Приложением № 47 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 

2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»), 

соответственно, невозможно полностью увидеть, за счет чего изменяется НВВ и расчетный та-

риф. При значительной сумме инвестиций учет амортизации новых проектов может привести к 

росту тарифов сверх индексов МЭР. 

В тарифно-балансовых моделях выделена амортизация, в 
том числе амортизация новых проектов. Также указана по-
требность в инвестициях по годам, определен дефицит/ре-
зерв собственных средств, указаны источники финансирова-
ния инвестиций 

В тарифно-балансовых моделях не выделена потребность в инвестициях по годам, не 

определен дефицит/резерв собственных средств, не указаны источники финансирования инве-

стиций, т.е. в целом не определена возможность финансирования предлагаемых проектов (в 

соответствии с Приложением № 47 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 

212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» (книга 15)  

Замечания по главе 15  

Пункт 4, Таблица 4.2. В соответствии с данными таблицы, ЕТО предлагается для 68 си-

стем теплоснабжения (1 система включающая все ТЭЦ и 67 систем котельных, где на 1 систему 

приходится 1 котельная). При этом в Главе 1. Приложение 3. Таблица 1 представлено 172 зоны 

действия котельных. Из них 101 котельная отнесена к производственным для собственных нужд 

организаций их эксплуатирующих, 71 зона действия муниципальных и ведомственных котель-

ных со сторонними потребителями. В п.3.1 Утверждаемой части приведены 99 зон производ-

ственных котельных и 72 зоны ведомственных и муниципальных. Необходимо привести количе-

ство котельных к единообразию и назначить за каждой системой номер в соответствии с Ре-

естром ЕТО. 

Скорректировано 

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности 

ЕТО не соответствует форме таблицы П49.2. Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 

2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» 

Скорректировано 

Пункт 4, Таблица 4.2. «Утверждаемые ЕТО в системах теплоснабжения города Омска» по 

форме не соответствует таблице П49.1. Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 

г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» 

Скорректировано 

1. Не представлен анализ данных, приведенных в таблицах главы 15. Скорректировано 
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2. Формат представления данных в таблицах главы 15 и их наименования требуется 

привести в соответствие требованиям Методических указаний. 

Скорректировано 

3. В таблице 3.1 по СТС №№ 2, 15, 27, 33, 39, 50, 54, 60 и 65 данные приведены только 

в графе «Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия системы теплоснаб-

жения»), остальные сведения не представлены. В примечании под таблицей заявлено, что 

данные «зоны ликвидированы в связи с прекращением регулирования тарифа и закрытием 

ряда котельных». Однако в предлагаемых изменениях в реестре ЕТО (стр. 22) о ликвидации 

указанных зон не заявлено. 

Данные о предлагаемых изменениях в реестре ЕТО (стр. 22 и таблица 3.1) требуется 

уточнить и внести в главу 15 соответствующие изменения (в том числе по СТС №№ 2, 15, 

27, 33, 39, 50, 54, 60 и 65 требуется указать данные во всех графах таблицы 3.1). 

Скорректировано 

4. В таблице 4.1 ««Основания, в т.ч. критерии, определения единых теплоснабжаю-

щих организаций по состоянию на 01.01.2018 г»» требуется привести сведения с учетом 

изменений, произошедших с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения. 

Скорректировано 

5. И в таблице 1.1, и в таблице 4.1 сведения приведены без учета изменений, произо-

шедших с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, однако количество 

зон деятельности в данных таблицах не совпадает (67 – в таблице 1.1, 68 – в таблице 4.1). 

Данные в таблицах требуется уточнить и внести в главу 15 соответствующие изменения. 

Скорректировано 

6. По СТС № 77 в графе «Изменения в границах утвержденной технологически изоли-

рованной зоны действия» таблицы 3.1 изменения не приведены (стоит прочерк), однако в 

графе «Необходимая корректировка ...» той же таблицы указано: «Добавить в перечень тех-

нологически изолированных зон действия. Рекомендовать присвоить статус ЕТО». Требу-

ется уточнить вышеуказанные данные и внести в таблицу 3.1 соответствующие измене-

ния. 

Скорректировано 

7. По СТС №№ 11 и 12 в графе «Изменения в границах утвержденной технологически 

изолированной зоны действия» таблицы 3.1 указано, что теплоисточники в границах данных 

СТС «закрыты на консервацию», однако в графе «Необходимая корректировка ...» той же 

таблицы некорректно указано: «Внести изменения по тексту схемы теплоснабжения и 

Обосновывающих материалов.». В графе «Необходимая корректировка ...» требуется ука-

зать изменения, вносимые в реестр ЕТО по СТС №№ 11 и 12. 

Скорректировано 

8. По СТС №№ 41 и 42 в графе «Изменения в границах утвержденной технологически 

изолированной зоны действия» таблицы 3.1 указано, что теплоисточники в границах данных 

СТС «Приняты в собственность 

МП г. Омска «Тепловая компания»», однако в графе «Необходимая корректировка ...» той же 

таблицы некорректно указано: «Внести изменения по тексту схемы теплоснабжения и 

Скорректировано 
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Обосновывающих материалов.». В графе «Необходимая корректировка ...» требуется ука-

зать изменения, вносимые в реестр ЕТО по СТС №№ 41 и 42. 

Аналогичное замечание по таблице 3.1 относится к СТС № 58. Скорректировано 

9. В таблице 1.1 «Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории 

города Омска (актуализация на 2019 г)» не приведены следующие сведения (см. приложение 

№ 49 к Методическим указаниям): 

- номера СТС; 

- теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабже-

ния; 

- объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосете-

вой) организации; 

- основание для присвоения статуса ЕТО. 

Скорректировано 

10. В таблице 3.1 «Анализ изменения утвержденных зон деятельности ЕТО» не при-

ведены следующие сведения (см. приложение № 49 к Методическим указаниям): 

- номера зон деятельности ЕТО; 

- теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабже-

ния; 

- объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосете-

вой) организации. 

Скорректировано 

11. В таблицах 4.1 «Основания, в т.ч. критерии, определения единых теплоснабжаю-

щих организаций по состоянию на 01.01.2018 г.» и 4.2 «Утверждаемые ЕТО в системах теп-

лоснабжения города Омска» не указаны номера СТС (см. приложение № 49 к Методическим 

указаниям). 

Скорректировано 

12. Не представлено описание границ зон деятельности ЕТО (см. п. 83 Требований к 

схемам теплоснабжения). 

Скорректировано 

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» (книга 16)  

Замечание по главе 16 

Отсутствует источник инвестиций по каждой группе проектов (в соответствии с п. 200 и Прило-

жением № 50 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 

В реестре проектов привели источники финансирования со-
гласно приложению 50 методических указаний 

Отсутствуют таблицы по форме Приложения № 50 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 

марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб-

жения» 

таблицы реестра проектов привели согласно методическим 
указаниям 
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Структура реестров проектов схемы теплоснабжения не соответствует Требова-

ниям к схемам теплоснабжения: не указаны источники инвестиций (см. подп. «д» п. 86 (1) 

Требований к схемам теплоснабжения). 

таблицы реестра проектов привели согласно методическим 
указаниям, с указанием источников финансирования 

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» (книга 17)  

Замечание по главе 17 

Отсутствует информация о замечаниях и предложениях Министерства энергетики Российской 

Федерации, вынесенных по результатам рассмотрения и утверждения проекта актуализирован-

ной схемы теплоснабжения города Омска до 2033 года (актуализация на 2019 г.). Не ясно были 

ли учтены при актуализации на 2021 г. вышеуказанные замечания и предложения 

информация о замечаниях и предложениях Министерства 
энергетики Российской Федерации, вынесенных по результа-
там рассмотрения и утверждения проекта актуализирован-
ной схемы теплоснабжения города Омска до 2033 года (акту-
ализация на 2019 г.) Добавлена в Главу 17 

В материалах главы 17 отсутствуют ответы и комментарии разработчика на за-

мечания Минэнерго России к утвержденной схеме теплоснабжения города Омска, направлен-

ные письмом от 19.10.2018 № ВК-10890/09 в Мэрию города Омска. 

Глава 21 Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы тепло-

снабжения на 2021 год 

 

Отсутствуют сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были 

выполнены в ретроспективном периоде. 

Соответствующая информация представлена в Главе 17 

 


